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1. INTRODUCCIO

El present Pla de Control de Qualitat, i la seva valoracié econdmica, es realitza per adequar i
establir el marc genéric de l'actuacié referent al control de qualitat i les caracteristiques del
mateix, a realitzar en compliment del Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya.

De la mateixa manera garantira el compliment de: LOE 38/1999 ( Ley de Ordenacion de la
Edificacion) y el Real Decreto 314/2006 ( CTE Codigo Técnico de la Edificacion).

L’obra objecte de control és el PROJECTE DE REPARACIO | REHABILITACIO DE LA CASA
DE LA VILA DE SANT PERE DE RIBES (FASE 2).

En l'apartat especific de pressupost d’aquest document es detallen els assajos concrets
previstos i que s’estimen inicialment en un cost de 4.046,85€

Es tracta de la segona fase de reparaci6 i rehabilitacié de la Casa de la Vila de Sant Pere de
Ribes. En aquest cas, es tracta d'un obra que es centrara en la tercera planta de I'edifici
historic, i el complex annex a aquest.

En el cas de la tercera planta de l'edifici antic, es realitzaran canvis de distribucié interior,
renovacio de les portes i finestres, i millores en les instal-lacions de sanejament.

A l'edifici annex es realitzaran millores en la fonamentacio i estructura, aixi com de la coberta
de teula, també hi haura canvis en la distribucio i acabats dels interiors de les diferents plantes,
renovacio de portes i finestres, i millores en les instal-lacions de sanejament.

2. OBJECTIUS

L’objectiu en aquest Pla de Control de Qualitat és establir les exigéncies basiques de qualitat
del projecte d’urbanitzacié determinant els procediments per acreditar el compliment dels
requisits basics amb suficient garanties técniques durant I'execucié en l'obra dels diferents
processos constructius.

Per aconseguir aquest objectius el contractista haura de presentar a la D.F. el Pla d’obra
associat a la previsié dels assaigs, fent-se un seguiment tant dels resultats dels assaigs
realitzats com de la documentacié de garantia i qualitat de tots els materials col-locats a I'obra.

3. PROCESSOS CONSTRUCTIUS A CONTROLAR EN EL PLA DE CONTROL DE
QUALITAT

Fonaments

Estructura

Coberta

Tancaments i divisories

Revestiments i Paviments

Tancaments i divisories practicables
Serralleria i proteccions

Equipaments i proteccions

Tractaments antihumitat

Instal-lacions de sanejament
Intal-lacions d'aigua

Instal-lacions térmiques

Sistema de ventilacio

Instal-lacions eléctriques

Instal-lacions d'il-luminacio
Telecomunicacions

Instal-lacio de proteccio contra incendis
Altres instal-lacions de proteccio i Seguretat
Instal-lacions eléctriques Casa de la Vila

De cadascuna de les unitats d’'obra a controlar la qualitat, distingirem els seguents nivells:
Control de recepcié en obra de productes, equips i sistemes.

Control de I'execucio de I'obra.

Control de I'obra acabada.
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PROJECTE DE REPARACIO |
REHABILITACIO DE LA CASA DE
LA VILA de SANT PERE DE RIBES
(FASE2)

SANT PERE DE RIBES

Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref : Fecha : 4/5/2015
LA VILA (FASE 2)

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

RECEPCION DE PEyS

1. Unidad de Obra; Envans de mao

OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDASEN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si sestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives, Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantiadel subministrador, sobre totes |es partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradorsla
documentaci6 de recepci6 dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcci¢ de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentacio referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

1.1. Unidad de control: MATERIAL D'UNIO - Ciment comU per morters
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

1.1.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacio i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “ CE”. CRITERIOS DE RECHAZQ: Els valors declarats han de complir |es caracteristiques técniques
especificades al Projectei exigides per lareglamentacio vigent.

1.1.2. PPI: Certificat " CE" de conformitat (per avaluacio 1+,1)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié d'entrega del document CRITERIOS DE
RECHAZO: No sera acceptable si no portalasignatura (personafisica)

1.1.3. PPI: Declaraci6 " CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificaci6 de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (persona fisica)

1.2. Unidad de control: MATERIAL D'UNIO - Aridsi fillers, de matéries naturals, artificials o reciclats, per a
mortersper al ram de paleta, paviments, revestimentsinteriors, arrebossats exteriors, fonamentacio, reparacions
i pastes

CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

1.2.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacié i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els vaors declarats han de complir les caracteristiques técniques
especificades a Projecte

1.2.2. PPI: Declaraci6 " CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

1.2.3. PPI: Especificacions de les car acteristiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentacié o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En € cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de laDirecci6 Facultativa, la declaraci6 d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcio.

1.3. Unidad de control: MATERIAL D'UNIO - Per mortersindustrials per al ram de paleta prescrits
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

1.3.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacio i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “ CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les caracteristiques tecniques
especificades a Projecte
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1.3.2. PPI: Declaraci6 " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (persona fisica)

1.4. Unidad de control: MATERIAL D'UNIO - Additius per mortersderam de paleta.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

1.4.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacié i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “ CE”. CRITERIOS DE RECHAZQ: Els valors declarats han de complir |es caracteristiques tecniques
especificades a Projecte.

1.4.2. PPI: Declaraci6 " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignaturadel fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

1.4.3. PPI: Certificat de Control de Produccié en Fabrica (per avaluaci6 2+,2)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié d'entrega del document. CRITERIOS DE
RECHAZO: El contingut del document seral'indicat a detall

1.4.4. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en lareglamentacié o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En € cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de laDirecci6 Facultativa, la declaraci6 d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcid.

1.5. Unidad de control: MAO CERAMIC - Control general - Recepcio
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

1.5.1. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:ES verificaran els valors exigits en la reglamentacié o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En € cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de laDirecci6 Facultativa, la declaracio d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcio.

1.5.2. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacid i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “ CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir |es caracteristiques técniques
especificades al Projecte

1.5.3. PPI: Certificat de Control de Produccié en Fabrica (per pecesde categorial, avaluacio 2+)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié dentrega del document. CRITERIOS DE
RECHAZO: El contingut del document seral'indicat al detall

1.5.4. PPI: Declaraci6 " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacio de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

1.5.5. PPI: Segell o marca de conformitat a Norma del producte

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificaci6 del periode de validesa del document, aixi com
que esta emes per un organisme de certificacio acreditat, i que es correspon alanormadel producte corresponent. Es comprovaran totes les exigéncies del projectei/o
Direccié Facultativa sobre el producte. CRITERIOS DE RECHAZO: El document no sera acceptable si no és vigent o si 1'organisme emissor no és un organisme certificador
acreditat. Per aquells valors reglamentaris exigits que no hagin quedat verificats, la Direccié Facultativa podra determinar aplicar un altre procediment de verificacio.

2. Unidad de Obra: Envansde plaquesi panells
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb |es autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDASEN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si sestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives, Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantiadel subministrador, sobre totes |es partides/'remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentacié de recepci6 dels PEiS. Gestié dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direccié de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentaci6 referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

2.1. Unidad de control: ESTRUCTURA DE SUPORT - Perfileria metal lica per a particions, mursi sostresen

plaques de guix laminat.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

2.1.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacio i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “ CE”. CRITERIOS DE RECHAZQ: Els valors declarats han de complir |es caracteristiques técniques
especificades al Projecte

2.1.2. PPI: Declaraci6 " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (persona fisica)

2.1.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:ES verificaran els valors exigits en la reglamentacié o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En € cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de laDirecci6 Facultativa, la declaracio d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcid.

2.2. Unidad de control: SISTEMA DE FIXACIO - Fixacions mecaniques per a sistemes de placa de guix laminat
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

2.2.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentaci6 i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les caracteristiques técniques
especificades a Projecte

2.2.2. PPI: Declaracié " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que

presenti lasignatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portalasignatura del fabricant (persona fisica)

2.2.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentaci6 o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En € cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de laDirecci6 Facultativa, la declaracio d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcid.

2.3. Unidad de control: PLAQUES O PANELL S - Plaques de guix laminat (cartr 6-guix per a sostres, envansi
revestiments)
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

2.3.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacio i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “ CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les caracteristiques técniques
especificades al Projecte

2.3.2. PPI: Declaraci6 " CE" de conformitat del fabricant
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EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portalasignatura del fabricant (persona fisica)

2.3.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentacié o
projecte amb els valors declarats en €l Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacié vigent, es podra ordenar,
en nom de la Direcci6 Facultativa, la declaracié d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcio.

2.4, Unidad de control: ATLLAMENT TERMIC - Productes manufactur ats de llana mineral, amb o sense

revestiment, utilitzats com aillament térmic d'edificis. Fabricats com feltres, mantes, plafons o planxes.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

24.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacio de |es caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentaciéd i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “ CE”. CRITERIOS DE RECHAZQ: Els valors declarats han de complir |es caracteristiques técniques
especificades d Projectei exigides per lareglamentacio vigent.

2.4.2. PPI: Certificat " CE" deconformitat (per avaluacié 1+,1)

EXIGENCIA: OBLIGATORI amb reaccié afoc A1*, A2*, B* o C*. ORIGEN DE LA EXIGENCIA: amb reaccié afoc A1*, A2*, B* o C*. CRITERIOS DE
FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié d'entrega del document CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala
signatura (persona fisica)

2.4.3. PPI: Declaraci6 " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (persona fisica)

2.4.4. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:ES verificaran els valors exigits en la reglamentacio o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentaci6 vigent, es podra ordenar,
en nom de laDirecci6 Facultativa, la declaracio d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcio.

2.4.5. PPI: Assaig Inicial de Tipus (per avaluaci6 3)

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:ES podra demanar aguest document com documentacié
complementaria CRITERIOS DE RECHAZO: Que e document no estigui signat per persona fisica.

2.4.6. PPl Segell INCE-Marca AENOR

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificar € segell s el Projecte o la Direcci6 Facultativa
ho exigeix. CRITERIOS DE RECHAZO: No sacceptarael PEiS s no té el segell INCE-Marca AENOR exigit en Projecte o per la Direcci6 Facultativa

3. Unidad de Obra: Fals sostres

OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar e compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDASEN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si sestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEIS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes |es partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentaci6 de recepci6 dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents ala Direcci6 de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentacio referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

3.1. Unidad de control: ESTRUCTURA DE SUSTENTACIO - Perfileria metal-lica per a particions, mursi

sostres en plaques de guix laminat.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

3.1.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)
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EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacié i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “ CE”. CRITERIOS DE RECHAZQ: Els valors declarats han de complir |es caracteristiques técniques
especificades al Projecte

3.1.2. PPI: Declaracio " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

3.1.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques tecniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:ES verificaran els valors exigits en la reglamentacio o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En € cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de laDirecci6 Facultativa, la declaracio d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcid.

3.1.4. PPI: Assaig Inicial de Tipus (per avaluacié 3)

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:ES podra demanar aguest document com documentacié
complementaria CRITERIOS DE RECHAZO: Que e document no estigui signat per personafisica.

3.2. Unidad de control: SISTEMA DE FIXACIO - Adhesius a base de guix per plafons de guix
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

3.2.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentaci6 i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les caracteristiques técniques
especificades a Projecte

3.2.2. PPI: Declaraci6 " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portalasignatura del fabricant (personafisica)

3.2.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentacio o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En €l cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de laDirecci6 Facultativa, la declaracio d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcid.

3.3. Unidad de control: SISTEMA DE FIXACIO - Adhesius a base de guix per a aillament térmic-actstic de

plafons de compasit i plaques de guix
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

3.3.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacio i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “ CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les caracteristiques técniques
especificades al Projecte

3.3.2. PPI: Declaraci6 " CE" deconformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

3.3.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentacié o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En € cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de laDirecci6 Facultativa, la declaraci6 d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcio.

3.3.4. PPI: Assaig Inicial de Tipus (per avaluacié6 3)

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:ES podra demanar aquest document com documentacié
complementaria CRITERIOS DE RECHAZO: Que e document no estigui signat per personafisica

3.4. Unidad de control: ELEMENTSDE CUBRICIO - Plaques de guix laminat. Cartr 6-guix per a sostres, envans

i revestiments
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad
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3.4.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacié i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZQ: Els valors declarats han de complir les caracteristiques tecniques
especificades d Projecte

3.4.2. PPI: Declaracié " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

3.4.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentacié o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacié vigent, es podra ordenar,
en nom de la Direcci6 Facultativa, la declaracié d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcid.

3.4.4. PPI: Assaig Inicial de Tipus (per avaluacio 3)

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:ES podra demanar aquest document com documentacié
complementaria CRITERIOS DE RECHAZO: Que e document no estigui signat per persona fisica.

3.5. Unidad de control: ELEMENTS COMPLEMENTARIS- Material dejuntesper a planxes de guix laminat.

Cartr6-guix per a sostres, envansi revestiments
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

3.5.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentaci6 i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les caracteristiques técniques
especificades a Projecte

3.5.2. PPI: Declaraci6 " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

3.5.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentacio o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En € cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de laDirecci6 Facultativa, la declaracio d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcid.

3.5.4. PPI: Assaig Inicial de Tipus (per avaluaci6 3)

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:ES podra demanar aguest document com documentacié
complementaria CRITERIOS DE RECHAZO: Que e document no estigui signat per personafisica.

4. Unidad de Obra: Pintures

OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar e compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDASEN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si sSestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives, Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEi S:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes |es partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentaci6 de recepci6 dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direccié de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentacio referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

4.1. Unidad de control: PINTURA - Control general - Recepci6
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad
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4.1.1. PPI: Pintura plastica
CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

5. Unidad de Obra: Enrajolats

OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar e compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDASEN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si sestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEIS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes |es partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentaci6 de recepci6 dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents ala Direcci6 de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentacio referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

5.1. Unidad de control: MATERIALSDE FIXACIO DE LESRAJOLES - Adhesius per arajoles ceramiques
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

5.1.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacio i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “ CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les caracteristiques tecniques
especificades a Projecte

5.1.2. PPI: Declaracié " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacio de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

5.1.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentacié o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En € cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de |la Direcci6 Facultativa, la declaracié d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcio.

5.1.4. PPI: Assaig Inicial de Tipus (per avaluacié6 3)

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:ES podra demanar aquest document com documentacié
complementaria CRITERIOS DE RECHAZO: Que e document no estigui signat per persona fisica.

5.2. Unidad de control: RAJOLES - Rajoles ceramiques fabricades per extrusio o premsat
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

5.2.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacié i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els vaors declarats han de complir les caracteristiques técniques
especificades a Projecte

5.2.2. PPI: Declaracié " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

5.2.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentacié o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En € cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de laDirecci6 Facultativa, la declaraci6 d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcio.

5.2.4. PPI: Assaig Inicial de Tipus (per avaluacio 3)

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:ES podra demanar aquest document com documentacié
complementaria CRITERIOS DE RECHAZO: Que € document no estigui signat per personafisica.
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6. Unidad de Obra: Paviment técnic

OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si sestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives, Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, abarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEIS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes |es partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentaci6 de recepci6 dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.

Lliurament d'agquests documents ala Direcci6 de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentacio referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

6.1. Unidad de control: SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES - Verificacio dela classificacié davant

del lliscament
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

6.1.1. PPI: Assaig de classificacio deresisténcia a lliscament

EXIGENCIA: OBLIGATORI (el compliment de classe resistent segons especificacions CTE DB SU-1) ORIGEN DE LA EXIGENCIA: el compliment de classe resistent
segons especificacions CTE DB SU-1 CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

6.1.2. PPI: Certificat dela classificacio deresisténcia a lliscament

EXIGENCIA: OBLIGATORI (el compliment de classe resistent segons especificacions CTE DB SU-1) ORIGEN DE LA EXIGENCIA: el compliment de classe resistent
segons especificacions CTE DB SU-1 CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

6.1.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI (el compliment de classe resistent segons especificacions CTE DB SU-1) ORIGEN DE LA EXIGENCIA: e compliment de classe resistent
segons especificacions CTE DB SU-1 CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els vaors exigits en la
reglamentaci6 o projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En €l cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent,
es podra ordenar, en nom de la Direcci6 Facultativa, la declaracié d'aguests valors mitjancant un atre procediment, document i/o assaig de recepcio.

7. Unidad de Obra: Paviments de pecesrigides

OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si sestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentaci6 de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, abarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEIS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes |es partides'remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentaci6 de recepcio dels PEiS. Gesti6 dels subministraments.

Lliurament d'aguests documents a la Direcci6 de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentaci6 referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

7.1. Unidad de control: MATERIAL DE FIXACIO - Ciment com( per morters
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

7.1.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacio de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacié i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZQ: Els valors declarats han de complir les caracteristiques tecniques
especificades a Projectei exigides per lareglamentacio vigent.

7.1.2. PPI: Certificat " CE" deconformitat (per avaluacié 1+,1)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié d'entrega del document CRITERIOS DE
RECHAZO: No sera acceptable si no portalasignatura (persona fisica)
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7.1.3. PPI: Declaraci6 " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (persona fisica)

7.2. Unidad de control: PECES RIGIDES - Rajoles ceramiques fabricades per extrusio o prensat per aGsen
pavimentsinteriorsi exteriors, per zones devianantsi vehicles, i zones subjectes a reglamentacié se substancies

perilloses.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

7.2.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacio i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “ CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les caracteristiques tecniques
especificades al Projecte

7.2.2. PPI: Declaracié " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacio de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

7.2.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentacié o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En € cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de |la Direcci6 Facultativa, la declaracié d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcio.

7.3. Unidad de control: SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES- Verificacio de la classificacio davant

del lliscament
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

7.3.1. PPI: Assaig de classificacio deresisténcia a lliscament

EXIGENCIA: OBLIGATORI (el compliment de classe resistent segons especificacions CTE DB SU-1) ORIGEN DE LA EXIGENCIA: e compliment de classe resistent
segons especificacions CTE DB SU-1 CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

7.3.2. PPI: Certificat dela classificaci6 deresisténcia a lliscament

EXIGENCIA: OBLIGATORI (el compliment de classe resistent segons especificacions CTE DB SU-1) ORIGEN DE LA EXIGENCIA: el compliment de classe resistent
segons especificacions CTE DB SU-1 CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

7.3.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI (el compliment de classe resistent segons especificacions CTE DB SU-1) ORIGEN DE LA EXIGENCIA: el compliment de classe resistent
segons especificacions CTE DB SU-1 CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els vaors exigitsen la
reglamentaci6 o projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En €l cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent,
es podra ordenar, en nom de la Direccié Facultativa, la declaracié d'aguests valors mitjancant un atre procediment, document i/o assaig de recepcio.

8. Unidad de Obra: Finestresi balconeres

OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si sestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives, Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, abarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEIS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes |es partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentaci6 de recepci6 dels PEiS. Gestio dels subministraments.

Lliurament d'agquests documents a la Direcci¢ de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentacio referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

8.1. Unidad de control: VIDRES (GENERAL) - Vidrelaminat de segur etat.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad
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8.1.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacié i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZQ: Els valors declarats han de complir les caracteristiques tecniques
especificades d Projecte

8.1.2. PPI: Declaraci6o " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

8.1.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentacié o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacié vigent, es podra ordenar,
en nom de la Direcci6 Facultativa, la declaracié d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcid.

8.2. Unidad de control: FINESTRA - Control general - Recepcio
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

8.2.1. PPI: Full de subminsitrament
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

8.2.2. PPI: Certificats d'assaigs de car acter istiques tecniques
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

8.2.3. PPI: Distintiu de qualitat
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

8.3. Unidad de control: FINESTRA - Finestres exteriors sense caracter deresistencia al foc i/o control de fuitesde

fum.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

8.3.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificaci6 de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacié i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els vaors declarats han de complir les caracteristiques técniques
especificades a Projecte

8.3.2. PPI: Declaracio " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificaci6 de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

8.3.3. PPI: Certificat " CE" deconformitat (per avaluacié 1+,1)

EXIGENCIA: VOLUNTARI (document si milloralasevaclassificacio al foc) ORIGEN DE LA EXIGENCIA: document si millorala seva classificacié a foc CRITERIOS
DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificaci6 d'entrega del document CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala
signatura (personafisica)

8.3.4. PPI: Especificacions de les car acter istiques tecniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentaci6 o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En € cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de la Direcci6 Facultativa, la declaracio d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcid.

8.4. Unidad de control: BALCONERA - Control general - Recepcio
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

8.4.1. PPI: Full de subminsitrament
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

8.4.2. PPI: Certificats d'assaigs de car acter istiques técniques
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

8.4.3. PPI: Distintiu de qualitat
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno
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8.5. Unidad de control: BALCONERA - Portes peatonals exteriors sense caracter deresistéencia al foc i/o control

defuitesde fum.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

8.5.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificaci6 de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacié i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “ CE”. CRITERIOS DE RECHAZQ: Els valors declarats han de complir |es caracteristiques tecniques
especificades al Projecte

8.5.2. PPI: Declaracio " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificaci6 de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

8.5.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques tecniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:ES verificaran els valors exigits en lareglamentacié o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En € cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de laDirecci6 Facultativa, la declaraci6 d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcid.

8.5.4. PPI: Certificat " CE" deconformitat (per avaluacié 1+,1)

EXIGENCIA: VOLUNTARI (document si milloralasevaclassificacio al foc) ORIGEN DE LA EXIGENCIA: document si millorala seva classificacié a foc CRITERIOS
DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificaci6 d'entrega del document CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala
signatura (personafisica)

8.6. Unidad de control: ANODITZAT - Control general - Recepcié
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

8.6.1. PPI: Marca EWAA EURAS

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:E! control dels requisits no reglamentaris es torna preceptiu
si ésexigit per Projecte o Direcci6 Facultativa. Sera aquesta qui decidirael grau d’ exigenciadels requisits voluntarisi determinarael control documental requerit.
CRITERIOS DE RECHAZO: Podraser motiu de rebuig de la pel -licula anodica sobre I'alumini, el no Iliurament del segell de Conformitat Marca EWAA EURAS s aquest
ésexigit pel Projecte o Direcci6 Facultativa.

8.7. Unidad de control: VIDRES (GENERAL) - Control general - Recepci6
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

8.7.1. PPI: Segell INCE-Marca AENOR " N"

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificar e segell si e Projecte o la Direccié Facultativa
ho exigeix. CRITERIOS DE RECHAZO: No sacceptarael PEiSsi no té el segell INCE-Marca AENOR exigit en Projecte o per la Direcci6 Facultativa

9. Unidad de Obra: Portes

OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb |es autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDASEN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si sestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives, Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantiadel subministrador, sobre totes |es partides/'remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentacié de recepcio dels PEiS. Gesti6 dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direccié de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentaci6 referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

9.1. Unidad de control: PORTA - Control general - Recepcié
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

9.1.1. PPI: Full de subminsitrament
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno
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9.1.2. PPI: Certificats d'assaigs de car acter istiques tecniques
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

9.1.3. PPI: Distintiu de qualitat
EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

9.2. Unidad de control: PORTA - Documentaci6 d'origen
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

9.2.1. PPI: Full de subministrament i etiquetat

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié del full de subministrament i etiquetat
CRITERIOS DE RECHAZO: No es correspon amb el producte, equip o sistema exigit

9.3. Unidad de control: VIDRES (GENERAL) - Vidrelaminat de segur etat.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

9.3.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacié i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els vaors declarats han de complir les caracteristiques técniques
especificades a Projecte

9.3.2. PPI: Declaracié " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignaturadel fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

9.3.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentacié o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En € cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de la Direcci6 Facultativa, la declaraci6 d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcio.

9.4. Unidad de control: LACAT - Control general - Recepcio
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

9.4.1. PPI: Marca QUALICOAT

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:E! control dels requisits no reglamentaris es torna preceptiu
s esexigit per projecte o Direccié Facultativa. Sera aquesta qui decidirael grau d’exigéncia dels requisits voluntaris i determinara el control documental requerit.
CRITERIOS DE RECHAZO: Podraser motiu de rebuig del recobriment lacat sobre I'alumini, el no lliurament del segell de Conformitat Marca QUALICOAT si aguest és
exigit pel Projecte o Direcci6 Facultativa.

10. Unidad de Obra: Baranes

OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar e compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDASEN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si sestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives, Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantiadel subministrador, sobre totes |es partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentaci6 de recepcio dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcci¢ de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentaci6 referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

10.1. Unidad de control: BARANES - Bar anes pr efabricades
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

10.1.1. PPI: Documentaci6 d'origen: Full de subministrament i etiquetat

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié del full de subministrament i etiquetat
CRITERIOS DE RECHAZO: No es correspon amb €l producte, equip o sistema exigit
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10.1.2. PPI: Certificat d'origen

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié en nom del DEO que el materia correspongui
al'especificat en projecte CRITERIOS DE RECHAZO: Material subministrat no compleix amb les exigéncies definides en projecte

10.2. Unidad de control: BARANES - Condicions técniques de subministrament de productesllargsy plans,

laminats en calent.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

10.2.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentaci6 i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les caracteristiques técniques
especificades a Projecte

10.2.2. PPI: Declaraci6 " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

10.2.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:ES verificaran els valors exigits en la reglamentacio o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En € cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de laDirecci6 Facultativa, la declaracio d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcid.

10.2.4. PPI: Certificat de Control de Producci6 en Fabrica (per avaluacié 2+,2)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié d'entrega del document. CRITERIOS DE
RECHAZO: El contingut del document seral'indicat a detall

10.3. Unidad de control: BARANES - Condicions técniques de subministrament de fustes de seccionsrectangulars
per baranesamb fusta
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

10.3.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacié i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els vaors declarats han de complir les caracteristiques técniques
especificades a Projecte

10.3.2. PPI: Declaraci6 " CE" de conformitat del fabricant
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

10.3.3. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentacié o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En € cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de laDirecci6 Facultativa, la declaraci6 d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcio.

10.3.4. PPI: Certificat de Control de Produccié en Fabrica (per avaluacio 2+,2)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié d'entrega del document. CRITERIOS DE
RECHAZO: El contingut del document seral'indicat al detall

10.3.5. PPI: Full de subministrament
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

11. Unidad de Obra: Telecomunicacions (ICT)
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SANT PERE DE RIBES

Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref : Fecha : 4/5/2015
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb |es autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDASEN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si sestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives, Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantiadel subministrador, sobre totes |es partides/'remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentacié de recepci6 dels PEiS. Gestié dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direccié de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentaci6 referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

11.1. Unidad de control: MEGAFONIA - Aparells per ainstal-lacions de telecomunicacions
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

11.1.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacio de |es caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacié i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZQ: Els valors declarats han de complir |es caracteristiques técniques
especificades a Projectei exigides per lareglamentacio vigent.

11.1.2. PPI: Declaraci6 " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signaturadel fabricant (persona fisica)

11.2. Unidad de control: TELEFONIA - Apareélls per ainstal-lacions de telecomunicacions
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

11.2.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacio i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “ CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les caracteristiques técniques
especificades a Projectei exigides per lareglamentaci6 vigent.

11.2.2. PPI: Declaraci6 " CE" de confor mitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacio de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (persona fisica)

12. Unidad de Obra: Protecci6é al foc (IPC)
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDASEN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si sestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentacio de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantiadel subministrador, sobre totes |es partides/'remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentacié de recepcio dels PEiS. Gestié dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents ala Direccié de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentaci6 referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

12.1. Unidad de control: SISTEMES DE DETECCIO | ALARMA D'INCENDIS - Polsadors manuals d'alarma.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

12.1.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacié i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “ CE”. CRITERIOS DE RECHAZQ: Els valors declarats han de complir |es caracteristiques tecniques
especificades d Projectei exigides per lareglamentacio vigent.
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12.1.2. PPI: Certificat " CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié d'entrega del document CRITERIOS DE
RECHAZO: No sera acceptable si no portalasignatura (persona fisica)

12.1.3. PPI: Declaracié " CE" de confor mitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacio de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (persona fisica)

12.1.4. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentacié o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentaci6 vigent, es podra ordenar,
en nom de |la Direcci6 Facultativa, la declaracié d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcio.

12.1.5. PPI: Segell o marca de conformitat a Norma del producte

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié del periode de validesa del document, aixi com
gue esta emés per un organisme de certificaci6 acreditat, i que es correspon alanormadel producte corresponent. Es comprovaran totes les exigencies del projecte i/o
Direccié Facultativa sobre el producte. CRITERIOS DE RECHAZO: El document no sera acceptable si no és vigent o si |'organisme emissor no és un organisme certificador
acreditat. Per aguells valors reglamentaris exigits que no hagin quedat verificats, la Direcci6 Facultativa podra determinar aplicar un altre procediment de verificacio.

12.2. Unidad de control: SISTEMESDE DETECCIO | ALARMA D'INCENDIS - Dispositius d'alarma
d'incendis-dispositius acustics.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

12.2.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacid i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “ CE”. CRITERIOS DE RECHAZQ: Els valors declarats han de complir les caracteristiques técniques
especificades a Projectei exigides per lareglamentaci6 vigent.

12.2.2. PPI: Certificat " CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié d'entrega del document CRITERIOS DE
RECHAZO: No sera acceptable si no portalasignatura (persona fisica)

12.2.3. PPI: Declaraci6 " CE" de confor mitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de que es correspongui anb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (persona fisica)

12.2.4. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaran els valors exigits en la reglamentacié o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacio vigent, es podra ordenar,
en nom de la Direcci6 Facultativa, la declaraci6 d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcio.

12.2.5. PPI: Segell o marca de conformitat a Norma del producte

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié del periode de validesa del document, aixi com
gue esta emes per un organisme de certificaci6 acreditat, i que es correspon alanormadel producte corresponent. Es comprovaran totes les exigéncies del projectei/o
Direcci6 Facultativa sobre el producte. CRITERIOS DE RECHAZO: El document no sera acceptable si no és vigent o si |'organisme emissor no és un organisme certificador
acreditat. Per aguells valors reglamentaris exigits que no hagin quedat verificats, la Direcci6 Facultativa podra determinar aplicar un altre procediment de verificacio.

12.3. Unidad de control: EXTINTORS PORTATILS - Extintors portatils d'incendis.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

12.3.1. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentaci6 i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “CE”. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les caracteristiques técniques
especificades a Projectei exigides per lareglamentacio vigent.

12.3.2. PPI: Certificat " CE" de conformitat (per avaluacio 1+,1)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié d'entrega del document CRITERIOS DE
RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (persona fisica)
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12.3.3. PPI: Declaracié " CE" de confor mitat del fabricant

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (persona fisica)

12.3.4. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:ES verificaran els valors exigits en la reglamentacio o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentaci6 vigent, es podra ordenar,
en nom de laDirecci6 Facultativa, la declaracio d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcio.

12.3.5. PPI: Distintiu o mar ca de confor mitat a norma

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaral'existénciadel distintiu i quelanorma
especificada correspon alanormadel producte.

12.4. Unidad de control: SENYALITZACIO - Senyalitzaci6 de les vies d'evacuacio
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

12.4.1. PPI: Segell o marca de conformitat a Norma del producte

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié del periode de validesa del document, aixi com
que esta emés per un organisme de certificaci6 acreditat, i que es correspon alanormadel producte corresponent. Es comprovaran totes les exigéncies del projectei/o
Direccié Facultativa sobre el producte. CRITERIOS DE RECHAZO: El document no sera acceptable si no és vigent o si |'organisme emissor no és un organisme certificador
acreditat. Per aguells valors reglamentaris exigits que no hagin quedat verificats, la Direcci6 Facultativa podra determinar aplicar un altre procediment de verificacio.

12.5. Unidad de control: SENYALITZACIO - Senyalitzacié dels mitjans manuals de proteccio contra incendis
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

12.5.1. PPI: Segell o marca de conformitat a Norma del producte

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié del periode de validesa del document, aixi com
que esta emes per un organisme de certificaci6 acreditat, i que es correspon alanormadel producte corresponent. Es comprovaran totes les exigéncies del projectei/o
Direccié Facultativa sobre el producte. CRITERIOS DE RECHAZO: El document no sera acceptable si no és vigent o si 1'organisme emissor no és un organisme certificador
acreditat. Per aquells valors reglamentaris exigits que no hagin quedat verificats, la Direcci6 Facultativa podra determinar aplicar un altre procediment de verificacio.

12.6. Unidad de control: SENYALITZACIO - Senyalitzacio fotoluminiscent
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

12.6.1. PPI: Segell o marca de conformitat a Norma del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié del periode de validesa del document, aixi com
gue esta emes per un organisme de certificaci6 acreditat, i que es correspon alanormadel producte corresponent. Es comprovaran totes les exigéncies del projectei/o
Direcci6 Facultativa sobre el producte. CRITERIOS DE RECHAZO: El document no sera acceptable si no és vigent o si |'organisme emissor no és un organisme certificador
acreditat. Per aguells valors reglamentaris exigits que no hagin quedat verificats, la Direcci6 Facultativa podra determinar aplicar un altre procediment de verificacio.

13. Unidad de Obra: Evacuaci6 d'aigliesresidualsi pluvials

OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb |es autoritzacions administratives; Verificar e compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDASEN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si sestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives, Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes |es partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentacié de recepci6 dels PEiS. Gesti6 dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcci6 de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentaci6 referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

13.1. Unidad de control: COL-LECTORS - Tubs de Polipropilé, canalitzacions a baixa pressi6
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

13.1.1. PPI: Documentaci6 del subministrador del producte
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EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié de |’ origen, identitat, qualitat i compliment de
lanormativa exigida (UNE EN 1852-1:1998), aixi com el compliment de |es especificacions técniques minimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Elsvaors
declarats han de complir les caracteristiques técniques especificades al Projecte.

13.2. Unidad de control: COL-LECTORS - Tubsi accessoris de foneria, unionsi peces especials per a xarxes
d'evacuacio d'aigles en edificis.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

13.2.1. PPI: Etiquetat segons norma d'aplicacio

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaral'existéncia de I'etiquetai que lanorma
especificada correspon alanormadel producte.

13.2.2. PPI: Marcatge " CE", (etiquetat)

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificaci6 de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentaciéd i pel projecte al'etiquetatge del marcatge “ CE”. CRITERIOS DE RECHAZQ: Els valors declarats han de complir |es caracteristiques técniques
especificades a Projecte

13.2.3. PPI: Declaraci6 " CE" de conformitat del fabricant

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificaci6 de que es correspongui amb el marcatge i que
presenti lasignatura del fabricant. CRITERIOS DE RECHAZO: No sera acceptable si no portala signatura del fabricant (personafisica).

13.2.4. PPI: Especificacions de les car acter istiques técniques complementaries al mar catge CE

EXIGENCIA: VOLUNTARI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:ES verificaran els valors exigits en lareglamentacié o
projecte amb els valors declarats en el Marcatge CE. CRITERIOS DE RECHAZO: En el cas de que no aparegui un valor exigit per lareglamentacié vigent, es podra ordenar,
en nom de la Direcci6 Facultativa, la declaraci6 d'aguests valors mitjangant un altre procediment, document i/o assaig de recepcid.

13.2.5. PPI: Documentaci6 del compliment deles condicionsdel producte

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié del’ origen, identitat, qualitat i compliment de
lanormativa exigida (UNE EN 877:2000), aixi com el compliment de les especificacions tecniques minimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Elsvaors
declarats han de complir les caracteristiques técniques especificades a Projecte.

13.3. Unidad de control: BONONERES - Bononera sifonica defoneria
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

13.3.1. PPI: Certificat de conformitat a norma UNE d'aplicaci6

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es verificaral'existéncia del document referent alanorma
UNE d'aplicacié CRITERIOS DE RECHAZO: El material no disposa de la documentacié esmentada.

13.3.2. PPI: Full de submininistrament
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

14. Unidad de Obra: Xarxa de clavegueram
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar e compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDASEN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si sSestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives, Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEi S:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes |es partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentaci6 de recepci6 dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direccié de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentacio referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

14.1. Unidad de control: CANONADES - Tubs de Polipropilé, canalitzacions a baixa pressié
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad
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14.1.1. PPI: Marcatge Norma UNE EN 1852-1:1998, (etiquetat)

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié de les caracteristiques técniques minimes
exigides per lareglamentacié i pel projecte al'etiquetatge del marcatge UNE EN 1852-1:1998. CRITERIOS DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les
caracteristiques técniques especificades a Projecte.

14.1.2. PPI: Certificat " UNE EN 1852-1:1998" de confor mitat.
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié d'entrega del document.

14.2. Unidad de control: CANONADES - Control general - Recepcié
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

14.2.1. PPI: Certificat d'assaig d'estanquitat

CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Recepci6 del certificat, i verificacié del resultat CRITERIOS DE RECHAZO: No
presentaci6 de cap declaraci6 d'aquest requisit (I'estanquitat de les canonades).

14.2.2. PPI: Certificat d'aixafament

CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Recepci6 del certificat, i verificacié del resultat CRITERIOS DE RECHAZO: No
presentacio de cap declaracio d'agquest requisit (resistéencia al'aixafament).

14.2.3. PPI: Certificat d'assaig de flexi6 longitudinal (opcional)

CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Recepci6 del certificat, i verificacio del resultat CRITERIOS DE RECHAZO: No
presentaci6 de cap declaracié d'aquest requisit.

15. Unidad de Obra: Instal-lacié d'aigua
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar e compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si Sestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives, Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes |es partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentaci6 de recepci6 dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcci¢ de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentaci6 referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

15.1. Unidad de control: TUBS DE POLIETILE (PE) - Tubsde polietilé (PE) per al subministrament d'aigua
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

15.1.1. PPI: Documentaci6 del subministrador del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de |’ origen, identitat, qualitat i compliment de
lanormativa exigida (UNE EN 12201:2003), aixi com el compliment de les especificacions técniques minimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Elsvalors
declarats han de complir les caracteristiques técniques especificades a Projecte.

16. Unidad de Obra: Calefaccio
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si sestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives, Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, abarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEIS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes |es partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentaci6 de recepci6 dels PEiS. Gesti6 dels subministraments.

Lliurament d'agquests documents a la Direcci¢ de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentacio referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).
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16.1. Unidad de control: CANONADES, VALVULES| ACCESORIS- Courei aleacions de coure. Tubsrodons

de coure, sense soldadura, per aiguai gasen aplicacions sanitariesi de calefaccio.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

16.1.1. PPI: Marca de conformitat a Norma del producte (N AENOR)

EXIGENCIA: OBLIGATORI si no disposa de CCRR o homologacié dindistria ORIGEN DE LA EXIGENCIA: si no disposa de CCRR o homologacié dindistria
CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificaci6 del periode de validesa del document. Es comprovaran totes les exigéncies
del projecte i/o Direcci6 Facultativa sobre el producte. CRITERIOS DE RECHAZO: El document no sera acceptable si no és vigent. Per aquells valors exigits en Projecte que
no hagin quedat verificats, la Direcci6 Facultativa podra determinar aplicar un altre procediment de verificacio.

16.1.2. PPI: Certificat de conformitat amb elsrequisitsreglamentaris (CCRR)

EXIGENCIA: OBLIGATORI si no disposa d'homologacié o Marca AENOR "N" ORIGEN DE LA EXIGENCIA: si no disposad’homologacié o Marca AENOR "N"
CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Comprovacio de la documentaci6

16.1.3. PPI: Homologacio pel Ministeri d'Industria

EXIGENCIA: OBLIGATORI si no disposade CCRR o MarcaAENOR "N" ORIGEN DE LA EXIGENCIA: si no disposade CCRR o MarcaAENOR "N" CRITERIOS DE
FRECUENCIA: Ninguno

16.2. Unidad de control: CANONADES, VALVULESI| ACCESORIS- Courei aleacions de coure. Accessoris.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

16.2.1. PPI: Certificat de conformitat a requisitsreglamentaris (CCRR)
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno

16.3. Unidad de control: CONDUCTESD'AIRE | ACCESORIS - Conductes metallics
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

16.3.1. PPI: Documentaci6 del subministrador del producte

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié del’ origen, identitat, qualitat i compliment de
lanormativa exigida (UNE EN 12237), aixi com el compliment de | es especificacions técniques minimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Elsvalors
declarats han de complir les caracteristiques tecniques especificades a Projecte.

16.4. Unidad de control: CONDUCTESD'AIRE | ACCESORIS - Conductes de xapa metal-lica
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

16.4.1. PPI: Documentaci6 del subministrador del producte
EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de |’ origen, identitat, qualitat i compliment de

lanormativa exigida (UNE 100 102:1988), aixi com el compliment de | es especificacions técniques minimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Elsvalors
declarats han de complir |es caracteristiques técniques especificades al Projecte.

17. Unidad de Obra: Instal-laci6 eléctrica
OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar e compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si Sestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives, Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes |es partides/remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentaci6 de recepci6 dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcci¢ de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentaci6 referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

17.1. Unidad de control: CAIXES GENERAL S DE PROTECCIO - Caixes generals de proteccio
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad
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17.1.1. PPI: Documentaci6 del subministrador del producte

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié del’ origen, identitat, qualitat i compliment de
lanormativa exigida (UNE EN 60439-1), aixi com el compliment de |es especificacions técniques minimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Elsvalors
declarats han de complir les caracteristiques tecniques especificades a Projecte.

17.2. Unidad de control: CABLES - Cablesformats per conductors aillats amb palietilé reticulat (XL PE), en feix,

aespiral visible, per a xarxes aéries.
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

17.2.1. PPI: Documentaci6 del subministrador del producte

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié de I’ origen, identitat, qualitat i compliment de
lanormativa exigida (UNE 21.030), aixi com el compliment de |es especificacions técniques minimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Elsvalors declarats
han de complir les caracteristiques técniques especificades al Projecte.

17.3. Unidad de control: CAIXES DE REGISTRE - Caixesderegistre
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

17.3.1. PPI: Documentaci6 del subministrador del producte

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié del’ origen, identitat, qualitat i compliment de
lanormativa exigida (UNE EN 60695-11-10), aixi com el compliment de |es especificacions técniques minimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Els
valors declarats han de complir |es caracteristiques tecniques especificades a Projecte.

18. Unidad de Obra: Enllumenat

OBJETIVO DEL CONTROL: Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar e compliment dels requisits essencialsi
obligatoris. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDASEN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Si sestableixen) PAUTAS SOBRE LA
FRECUENCIA DE CONTROL: Abans del subministrament del PEiS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives, Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantiadel subministrador, sobre totes |es partides/'remeses subministrades ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Recopilar dels subministradors la
documentaci6 de recepcio dels PEIS. Gesti6 dels subministraments.

Lliurament d'aquests documents a la Direcci¢ de I'Execuci6 de I'Obra.

Lliurament de documentaci6 referent ala qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

18.1. Unidad de control: ENLLUMENAT - Control general - Recepcié
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

18.1.1. PPI: Certificat de poténciatotal del'equip d'enllumenat

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié del lliurament del certificat i dela poténcia
declarada

18.2. Unidad de control: ENLLUMENAT D'EMERGENCIA - Lluminaries exteriors
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

18.2.1. PPI: Documentaci6 del subministrador del producte

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié de I’ origen, identitat, qualitat i compliment de
lanormativa exigida (UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5), aixi com el compliment de |es especificacions técniques minimes exigides pel projecte. CRITERIOS
DE RECHAZO: Els valors declarats han de complir les caracteristiques tecniques especificades a Projecte.

18.3. Unidad de control: ENLLUMENAT D'EMERGENCIA - Lluminariesinteriors
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

18.3.1. PPI: Documentaci6 del subministrador del producte

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO: Verificacié de I’ origen, identitat, qualitat i compliment de
lanormativa exigida (UNE-EN 60598), aixi com el compliment de |es especificacions técniques minimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Elsvalors
declarats han de complir les caracteristiques técniques especificades a Projecte.

Pag. 20 de 28



PROJECTE DE REPARACIO |
REHABILITACIO DE LA CASA DE
LA VILA de SANT PERE DE RIBES
(FASE2)

SANT PERE DE RIBES

Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref : Fecha : 4/5/2015
LA VILA (FASE 2)

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

18.4. Unidad de control: ENLLUMENAT D'EMERGENCIA - Portalampades interiors
CRITERIO DE LOTIFICACION: Latotalidad

18.4.1. PPI: Documentaci6 del subministrador del producte

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: Ninguno PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Verificacié del’ origen, identitat, qualitat i compliment de
lanormativa exigida (UNE-EN 60061-2), aixi com el compliment de |es especificacions técniques minimes exigides pel projecte. CRITERIOS DE RECHAZO: Elsvalors
declarats han de complir les caracteristiques tecniques especificades a Projecte.

EJECUCION

1. Unidad de Obra: Enderrocs

OBJETIVO DEL CONTROL: Les verificacions seguents: Replanteig; Materials utilitzats; Execuci6 i disposici6 dels elements constructiusi de les instal lacions;
Verificacionsi demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elementsi sistemes constructius. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Segons |'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE CONTROL: Certificacié de gestio de la qualitat de 'agent:
Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control deI'Edificaci6 (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
Saprovael Plad'autocontrol de la Constructora per part dela DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de |'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

1.1. Unidad de control: ENDERROC DE FONAMENTS| ESTRUCTURA - Control general - Execucio
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por cada planta o nivel

1.1.1. PPI: Condicions prévies
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

1.1.2. PPI: Mesuresde segur etat
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

1.2. Unidad de control: EXTRACCIO D'INTALACIONS - Control general - Execucio
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por cada planta o nivel

1.2.1. PPI: Condicions preévies
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

1.2.2. PPI: Mesuresde segur etat
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

1.3. Unidad de control: ENDERROCSDE TANCAMENTS| COBERTES - Control general - Execucio
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por cada planta o nivel

1.3.1. PPI: Condicions preévies
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

1.3.2. PPI: Mesuresde segur etat
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

2. Unidad de Obra: Estructures metaliques

OBJETIVO DEL CONTROL: Les verificacions segients: Replanteig; Materials utilitzats; Execuci¢ i disposicié dels elements constructiusi de lesinstal lacions;
Verificacionsi demés controls, Compatibilitat entre els diferents productes, elementsi sistemes constructius. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Segons I'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE CONTROL: Certificaci6 de gestio de la qualitat de I'agent:
Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Plad'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
Saprovael Pladautocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix |a DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

2.1. Unidad de control: REVISIO | APROVACIO DE LA DOCUMENTACIO DE TALLER - Documentacio de

taller
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por latotalidad del elemento objeto de control
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2.1.1. PPI: Ucl - Memoriadefabricacio

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote. PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:La documentacié de fabricacid, elaborada pel
taller, haura de ser revisada i aprovada per la direcci¢ facultativa de I’ obra. Incloura el's seglients documents:
a) Unamemoria de fabricacié:

i. El calcul delestolerancies de fabricaci6 de cada component, aixi com la seva coherénciaam b el sistemageneral de tolerancies, els procediments de tall, de doblat, el
moviment de | es peces, etc.

ii. Els procediments de soldadura que s han d’ utilitzar, preparaci6 de bores, preescalfaments requerits, etc.

iii. El tractament de superficies, distingint entre aguelles que formaran part de les unions soldades, les que constituiran les superficies de contacte en unions cargol ades per
Iliscament o les destinades a rebre algun tractament de proteccio.

2.1.2. PPI: Uc2 - Planols detaller per a cada element del'estructura

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote. PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:La documentacié de fabricacid, elaborada pel
taller, haura de ser revisada i aprovada per la direcci¢ facultativa de I’ obra. Incloura el's seglients documents:

b) Els planols de taller per a cada element de I’ estructura (biga, tram de pilar, tram de cordé de gelosia, element de triangulacid, placa d’ ancoratge, etc.) o per a cada
component simple si I’ element requereix diferents components simples, amb tota lainformacié precisa per alasevafabricacid i, en particular:

i. El material de cada component.

ii. Laidentificaci de perfilsi altres productes.

iii. Lesdimensionsi les seves tolerancies.

iv. Els procediments de fabricaci¢ (tractament termics, mecanitzats, forma d’ execuci6 dels forats i dels acords, etc.) i les eines a utilitzar.

v. Les contra fletxes.

vi. En el cas d’unions cargolades, elstipus, dimensions formade estreny dels cargols (especificant el's parametres corresponents).

vii. En el cas d' unions soldades, les dimensions dels cordons, | tipus de preparaci6, I’ ordre d’ execucid, etc.

2.1.3. PPI: Uc3 - Control intern de produccié

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote. PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:La documentacié de fabricacid, elaborada pel
taller, haura de ser revisada i aprovada per la direcci6 facultativa de I’ obra. Incloura el's segiients documents:
¢) Un plade punts d’inspecci6 on s'indiquin els procediments de control intern de produccié desenvolupats pel fabricant, especificant els elements als que s aplica cada
inspeccio, e tipus (visual, mitjangant assajos no destructius, etc.) i nivell, els medis d’inspecci®, les decisions derivades de cada un dels resultats possibles, etc.

2.2. Unidad de control: FABRICACIO EN TALLER - Control general - Execucio
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por latotalidad del elemento objeto de control

2.2.1. PPI: Uc4 - Ordred’operacionsi mitjans emprats en cada proceés

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote. PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es comprovara que cada operacio s efectua en
I’ordre i amb les eines especificades, (especialment en el cas deleslabors detall de xapai perfils).

2.2.2. PPI: Uc5 - Comprovacio del sistema detragabilitat del contral intern
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

2.2.3. PPI: Uc6 - Qualificacio dels operaris
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

2.3. Unidad de control: REVISIO | APROVACIO DE LA DOCUMENTACIO DE MUNTATGE EN OBRA -

Documentacié de muntatge
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por latotalidad del elemento objeto de control

2.3.1. PPI: Uc7 - Memoria de muntatge

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote. PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Memoéria de muntatge:

a. El calcul delestolerancies de posicié de cada component la descripcié de les ajudes al muntatge (casquets provisionals de recolzament, orelletes de izat, elements de guiat,
etc.) ladefinicio de les unions en obra, /s mitjans de protecci6 de soldadures, el's procediments de estreny de cargols, etc.

b. Les comprovacions de seguretat durant el muntatge.

Sadaptarant mesures segons projecte i normativa CTE DB SE-A Article 12.5.1

2.3.2. PPI: Uc8 - Control dela documentacié de muntatge

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote. PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Els planols de muntatge que indiquin de forma
esguematica la posicié i moviments de les peces durant el muntatge, els mitjans d'izat, els estintolaments provisionalsi en, general, totalainformaci6 necessaria per a seu
correcte utilitzaci6 de les peces. CRITERIOS DE RECHAZO: .
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2.3.3. PPI: Uc9 - Control intern de produccié

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote. PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Pla de punts d’ inspecci6 que indiqui els
procediments de control intern de producci6 desenvolupats pel muntador, especificant els elements al's que s aplica cada inspeccio, el tipus (visual, mitjangant assajos no
destructius, etc.) i nivell, els mitjans d’ inspecci6, |es decisions derivades de cada un dels resultats possibles, etc.

Sadaptarant mesures segons projecte i normativa CTE DB SE-A Article 12.5.1 CRITERIOS DE RECHAZO: .

2.4. Unidad de control: MUNTATGE EN OBRA - Control general - Execuci6
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por cada 500 metros cuadrados

2.4.1. PPI: Ucl10 - Manipulacié i emmagatzematge

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote. PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Criteris indicats en ENV 1090-1:1996
CRITERIOS DE RECHAZO: Verificaci6é segons projecte o en seu defecte ENV 1090-1:1996 punt 6.3

2.4.2. PPI: Ucll - Disposicio i dimensions dels elements estructurals

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote. PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es comprovara que les tolerancies de
posicionament de cada component son coherents amb el sistema general de tolerancies (en especial en lo que al replanteig de plagques es refereix). CRITERIOS DE
RECHAZO: Complir amb les tolerancies exigides.

2.4.3. PPl: Ucl2 - Ordredelesoperacionsi adequacio dels mitjans emprats en cada procés

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote. PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:S establira els mecanismes necessaris per
comprovar que els mitjans emprats en cada procés son els adequats a la qualitat prescrita.

Es comprovara que cada operacio s efectua en el ordrei amb les eines especificades.

2.4.4. PPI: Ucl3 - Qualificaci6 dels operaris

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote. PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es comprovara que el personal encarregat de
cada operaci6 posseeix la quaificacié adequada.

2.4.5. PPI: Ucl4 - Verificacio de |'autocontrol del muntador

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote. PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es comprovara que es manté un adequat sistema
detrazat que permeti identificar |’ origen de cadaincompliment.

2.4.6. PPI: Uc15 - Inspecci6 visual de les soldadures
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

2.4.7. PPI: Ucl6 - Inspecci6 visual deles unions cargolades
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

3. Unidad de Obra: Aplacat

OBJETIVO DEL CONTROL: Les verificacions seguents: Replanteig; Materials utilitzats; Execuci6 i disposici6 dels elements constructiusi de lesinstal lacions;
Verificacionsi demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elementsi sistemes constructius. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Segons |'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE CONTROL: Certificacié de gestio de la qualitat de 'agent:
Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control deI'Edificaci6 (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
Saprovael Plad'autocontrol de la Constructora per part dela DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de |'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

3.1. Unidad de control: APLACAT - Control general - Execucié
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por cada 100 metros cuadrados

3.1.1. PPI: Ucl - Condicions prévies
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

3.1.2. PPI: Uc2 - Estat del suport
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

3.1.3. PPI: Uc3 - Sistema/ material defixaci6
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.
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3.1.4. PPI: Uc4 - Disposicio de les plaques
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

4. Unidad de Obra: Paviment continu

OBJETIVO DEL CONTROL: Les verificacions segients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucié i disposicié dels elements constructiusi de lesinstal lacions;
Verificacionsi demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elementsi sistemes constructius. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Segons |'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE CONTROL: Certificacié de gestio de la qualitat de 'agent:
Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
Saprovael Plad'autocontrol de la Constructora per part dela DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de |'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

4.1. Unidad de control: PAVIMENT CONTINU - Control general - Execucio
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por cada 100 metros cuadrados

4.1.1. PPI: Uc3 -Estesa, remolinat, fresatge, poliment, empolsat
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

4.1.2. PPI: Uc2 - Estat del suport
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

4.1.3. PPI: Ucl - Condicions prévies
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

4.1.4. PPI: Uc7 - Aspecte acabat
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

5. Unidad de Obra: Baranes

OBJETIVO DEL CONTROL: Les verificacions segients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucié i disposicié dels elements constructiusi de lesinstal lacions;
Verificacionsi demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elementsi sistemes constructius. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Segons |'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE CONTROL: Certificacié de gestio de la qualitat de 'agent:
Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
Saprovael Plad'autocontrol de la Constructora per part dela DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de |'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

5.1. Unidad de control: BARANES - Control general - Execucio
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por cada planta o nivel

5.1.1. PPI: Ucl - Proteccio de desnivells, mesures de segur etat
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

5.1.2. PPI: Uc2 - Compliment de les mesures de segur etat en el disseny dela barana
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

5.1.3. PPI: Uc3 - Col-locaci6 / Execuci6 de la barana
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 25% del lote.

5.1.4. PPI: Uc4 - Protecci6 de la barana
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 25% del lote.

6. Unidad de Obra: Proteccié al foc (IPC)

OBJETIVO DEL CONTROL: Les verificacions segients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucié i disposicié dels elements constructiusi de lesinstal lacions;
Verificacionsi demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elementsi sistemes constructius. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Segons |'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE CONTROL: Certificacié de gestio de la qualitat de 'agent:
Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
Saprovael Plad'autocontrol de la Constructora per part dela DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de |'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
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6.1. Unidad de control: PROTECCIONSACTIVES- Control general - Execucié
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por latotalidad del elemento objeto de control

6.1.1. PPI: Ucl - Tipusi caracteristiques dels equips
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

6.1.2. PPI: Uc2 - Emplagament, connexionsi fixacions
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

6.1.3. PPI: Uc3 - Proteccionsi senyalitzacions
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

6.2. Unidad de control: PROTECCIONS PASSIVES - Control general - Execucié
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por latotalidad del elemento objeto de control

6.2.1. PPI: Uc3 - Tipus,Caracteristiquesi col-locacié delesportesresistentsal foc i d'ascensor
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

6.2.2. PPI: Uc4 - Segallatsi comportestallafocs, per al pasd'instal-lacions
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

6.2.3. PPI: Uc6 - Ventilacié natural delsrecorreguts protegits
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

6.2.4. PPI: Uc7 - Reacci6 al foc de materials de construccié i elements constructius, decor atiusi de mobiliari
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 25% del lote.

6.2.5. PPI: Uc9 - Intervencio dels bombers
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

7. Unidad de Obra: Teulades deteules

OBJETIVO DEL CONTROL: Les verificacions segiients: Replanteig; Materials utilitzats; Execucié i disposicié dels elements constructiusi de lesinstal lacions;
Verificacionsi demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elementsi sistemes constructius. PRESCRIPCIONES ESTABLECIDASEN EL PLIEGO DE
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Segons I'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE CONTROL: Certificacio de gesti6 dela qualitat de I'agent:
Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
Saprovael Pladautocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de |'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

7.1. Unidad de control: TEULADA DE TEULES- Control general - Execucio

CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por cada 500 metros cuadrados

7.1.1. PPI: Ucl - Condicions prévies
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

7.1.2. PPI: Uc2 - Compatibilitat de materials
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

7.1.3. PPI: Uc3 - Pendents
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

7.1.4. PPI: Uc4 - Estructura de suport
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

7.1.5. PPI: Uch - Cobertura, disposicid i sistema defixacid
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

7.1.6. PPI: Ucb6 - Disposicio d'aillament térmic
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.
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7.1.7. PPI: Uc7 - Carener
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

7.1.8. PPI: Uc8 - Aiguafons
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.
OBRA ACABADA

1. Unidad de Obra: Prefabricades

OBJETIVO DEL CONTROL: Verificacié de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Segons I'dement) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE
CONTROL: Certificaci6 de gesti¢ de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
Saprova el Plad'autocontrol de la Constructora per part dela DF? (SI/NO)
Requereix |a DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

1.1. Unidad de control: ESTRUCTURA PREFABRICADA - Control general - Obra Acabada
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por latotalidad del elemento objeto de control

1.1.1. PPI: DESPLOM
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

2. Unidad de Obra: Telecomunicacions (ICT)

OBJETIVO DEL CONTROL: Verificaci6 de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

Unitat d'obra acabada

Part de la unitat d'obra acabada

PRESCRIPCIONES ESTABLECIDASEN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Segons I'element) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE
CONTROL: Certificacio de gesti6 de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

Saprovael Pladautocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de |'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

2.1. Unidad de control: MEGAFONIA - Control general - Obra Acabada
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por cada instalacion

2.1.1. PPI: Prova de funcionament
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

2.2. Unidad de control: TELEFONIA - Control general - Obra Acabada
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por cadainstalacion

2.2.1. PPI: Prova de funcionament
CRITERIOS DE FRECUENCIA: 1 unidad por lote.

3. Unidad de Obra: Proteccié al foc (IPC)

OBJETIVO DEL CONTROL: Verificacié de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

Unitat d'obra acabada

Part de la unitat d'obra acabada

PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Segons I'dlement) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE
CONTROL: Certificaci6 de gestié de laqualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

Saprova el Plad'autocontrol de la Constructora per part dela DF? (SI/NO)

Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

3.1. Unidad de control: PROTECCIONS PASSIVES - SENYALITZACIO DELSMITJANS DE PROTECCIO
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por latotalidad del elemento objeto de control

3.1.1. PPI: Verificacié del'ajusst deles senyals documentades amb les col-locades. Control de la col-locaci6 de les
senyals; situacié i visibilitat; dimensions de les senyals
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CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

3.2. Unidad de control: PROTECCIONS PASSIVES- SENYALITZACIO DELSMITJANSD'EVACUACIO
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por latotalidad del elemento objeto de control

3.2.1. PPI: Verificacié del'ajust de les senyals documentades amb les col -locades. Control dela col-locaci6 de les

senyals; situacié i visibilitat; dimensions de les senyals
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

4. Unidad de Obra: Calefaccio

OBJETIVO DEL CONTROL: Verificacié de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

Unitat d'obra acabada

Part de la unitat d'obra acabada

PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Segons I'dlement) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE
CONTROL: Certificaci6 de gesti¢ de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Plad'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

Saprovael Pladautocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix |a DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

4.1. Unidad de control: INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO - Equipsi apareélls
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por latotalidad del elemento objeto de control

4.1.1. PPI: Verificacié deles dades de funcionament

EXIGENCIA: OBLIGATORI CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote. PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO:Es pendran nota de les dades de funcionament
dels equipsi aparells que passaran aformar part de ladocumentacio final de lainstal-lacid. Es registraran les dades nominals de funcionament que figurin en el projecte o la
memoria técnicareals de funcionament. CRITERIOS DE RECHAZO: No complir amb |es especificacions donades.

5. Unidad de Obra: Instal-lacié eléctrica

OBJETIVO DEL CONTROL: Verificacid de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

Unitat d'obra acabada

Part de la unitat d'obra acabada

PRESCRIPCIONES ESTABLECIDASEN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Segons I'edlement) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE
CONTROL: Certificaci6 de gesti¢ de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Plad'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

Saprovael Pladautocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)

Requereix |a DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

5.1. Unidad de control: INSTAL-LACIO ELECTRICA - Control general - Obra Acabada
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por cada zona comdn

5.1.1. PPI: Condicions de seguretat: Continuitat dels conductors de proteccio, resissténciaaterra, i sensbilitat del

diferencial
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

5.1.2. PPI: Condicions de funcionament: Tensié en elsendollsi puntsde llum, funcionament delsinterruptors,

grau d'électrificacio, etc.
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 100% del lote.

6. Unidad de Obra: Enllumenat

OBJETIVO DEL CONTROL: Verificacid de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada
PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES: (Segons I'dement) PAUTAS SOBRE LA FRECUENCIA DE
CONTROL: Certificaci6 de gesti¢ de laqualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO) ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCTORA: Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
Saprovael Plad'autocontrol de la Constructora per part dela DF? (SI/NO)
Requereix |a DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
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6.1. Unidad de control: ENLLUMENAT - ENLLUMENAT EN ZONES D'EMERGENCIA
CRITERIO DE LOTIFICACION: 1 por latotalidad del elemento objeto de control

6.1.1. PPI: Nivellsminimsd'il-luminaci6 en zones d'emer gencia
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 25% del lote.

6.1.2. PPI: Grau d'assoliment d'il-luminacié en funci6 del tempstranscorregut en zones d'emergencia
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 10% del lote.

6.1.3. PPI: Luminancia en equips, quadres, instal -lacions manuals
CRITERIOS DE FRECUENCIA: El 25% del lote.
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PROJECTE DE REPARACIO |
REHABILITACIO DE LA CASA DE
LA VILA de SANT PERE DE RIBES
(FASE2)

SANT PERE DE RIBES

Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref: Fecha : 4/5/2015

LA VILA (FASE 2)

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE RECEPCION
1. Unidad de obra:Envans de mao
1.1. LOTE: Lote-01

1.1.1. Unidad de control: MATERIAL D'UNIO - Ciment comuU per morters

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental

Certificat "CE" de conformitat (per avaluacio 1+,1) 1 Documental

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

1.1.2. Unidad de control: MATERIAL D'UNIO - Aridsi fillers, de matéries naturals, artificials o

reciclats, per a mortersper al ram de paleta, paviments, revestimentsinteriors, arrebossats exteriors,

fonamentacio, reparacionsi pastes

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental

complementaries al marcatge CE

1.1.3. Unidad de control: MATERIAL D'UNIO - Per mortersindustrials per al ram de paleta prescrits

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

1.1.4. Unidad de control: MATERIAL D'UNIO - Additius per mortersderam de paleta.

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiguetat) 1 Documental

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Certificat de Control de Produccié en Fabrica (per 1 Documental

avaluaci6 2+,2)

Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental
complementaries al marcatge CE

1.1.5. Unidad de control: MAO CERAMIC - Control general - Recepcio
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PROJECTE DE REPARACIO |
REHABILITACIO DE LA CASA DE
LA VILA de SANT PERE DE RIBES
(FASE2)

SANT PERE DE RIBES

Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref : Fecha : 4/5/2015
LA VILA (FASE 2)

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:
Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental

complementaries al marcatge CE

Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental

Certificat de Control de Produccié en Fabrica (per peces|1 Documental
de categorial, avaluacio 2+)

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Segell 0 marca de conformitat a Norma del producte 1 Documental

2. Unidad de obra:Envans de plaquesi panells

21.LOTE: Lote-01

2.1.1. Unidad de control: ESTRUCTURA DE SUPORT - Perfileria metallica per a particions, mursi
sostres en plaques de guix laminat.

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental

complementaries al marcatge CE

2.1.2. Unidad de control: SISTEMA DE FIXACIO - Fixacions mecaniques per a sistemes de placa de

guix laminat
PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:
Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental
Declaracio "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental
Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental
complementaries al marcatge CE

2.1.3. Unidad de control: PLAQUES O PANELL S - Plaques de guix laminat (cartré-guix per a sostres,
envansi revestiments)

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental

complementaries al marcatge CE
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PROJECTE DE REPARACIO |
REHABILITACIO DE LA CASA DE
LA VILA de SANT PERE DE RIBES
(FASE2)

SANT PERE DE RIBES

Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref : Fecha : 4/5/2015
LA VILA (FASE 2)

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

2.1.4. Unidad de control: ATLLAMENT TERMIC - Productes manufactur ats de [lana mineral, amb o
senserevestiment, utilitzats com aillament térmic d'edificis. Fabricats com feltres, mantes, plafons o

planxes.
PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental
Certificat "CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1) 1 Documental
Declaracio "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental
Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental
complementaries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluaci6 3) 1 Documental
Segell INCE-Marca AENOR 1 Documental

3. Unidad de obra: Fals sostres
3.1. LOTE: Lote-01

3.1.1. Unidad de control: ESTRUCTURA DE SUSTENTACIO - Perfileria metal lica per a particions,
mursi sostres en plaques de guix laminat.

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiguetat) 1 Documental

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de |es caracteristiques técniques 1 Documental

complementaries al marcatge CE

Assaig Inicia de Tipus (per avaluacio 3) 1 Documental

3.1.2. Unidad de control: SISTEMA DE FIXACIO - Adhesius a base de guix per plafons de guix

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental

complementaries al marcatge CE

3.1.3. Unidad de control: SISTEMA DE FIXACIO - Adhesius a base de guix per a aillament térmic-
acustic de plafons de compasit i plaques de guix
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PROJECTE DE REPARACIO |
REHABILITACIO DE LA CASA DE
LA VILA de SANT PERE DE RIBES
(FASE2)

SANT PERE DE RIBES

Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref :
LA VILA (FASE 2)

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Fecha : 4/5/2015

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:

DET.:
Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental
Especificacions de |es caracteristiques técniques 1 Documental
complementaries al marcatge CE
Assaig Inicia de Tipus (per avaluacio 3) 1 Documental

3.1.4. Unidad de control: ELEMENTSDE CUBRICIO - Plaques de guix laminat. Cartr 6-guix per a

Sostres, envansi revestiments

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental

complementaries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluacio 3) 1 Documental

3.1.5. Unidad de control: ELEMENTS COMPLEMENTARIS - Material dejuntes per a planxes de guix

laminat. Cartr6-guix per a sostres, envansi revestiments

4. Unidad de obra:Pintures

4.1. LOTE: Lote-01

PUNTOS DE INSPECCION: N° TIPO:

DET.:
Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental
Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental
complementaries al marcatge CE
Assaig Inicial de Tipus (per avaluacié 3) 1 Documental

4.1.1. Unidad de control: PINTURA - Control general - Recepci6

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:

DET.:
Pintura plastica 1 Documental

5. Unidad de obra:Enrajolats
51.LOTE: Lote-01

5.1.1. Unidad de control: MATERIALSDE FIXACIO DE LESRAJOLES - Adhesius per arajoles

ceramiques
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PROJECTE DE REPARACIO |
REHABILITACIO DE LA CASA DE
LA VILA de SANT PERE DE RIBES
(FASE2)

SANT PERE DE RIBES

Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref : Fecha : 4/5/2015
LA VILA (FASE 2)

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de |es caracteristiques técniques 1 Documental

complementaries al marcatge CE

Assaig Inicia de Tipus (per avaluacio 3) 1 Documental

5.1.2. Unidad de control: RAJOLES - Rajoles ceramiques fabricades per extrusié o premsat

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental

complementaries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluaci6 3) 1 Documental

6. Unidad de obra: Paviment técnic
6.1. LOTE: Lote-01

6.1.1. Unidad de control: SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES- Verificacio dela
classificacio davant del |liscament

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Assaig de classificaci6 de resisténcia alliscament 1 Documental

Certificat delaclassificacio deresisténciaalliscament |1 Documental

Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental

complementaries al marcatge CE

7. Unidad de obra: Paviments de pecesrigides
7.1. LOTE: Lote-01

7.1.1. Unidad de control: MATERIAL DE FIXACIO - Ciment com( per morters

PUNTOS DE INSPECCION: N° TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental

Certificat "CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1) 1 Documental

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

7.1.2. Unidad de control: PECES RIGIDES - Rajoles ceramiques fabricades per extrusio o prensat per a
Usen pavimentsinteriorsi exteriors, per zones de vianantsi vehicles, i zones subjectes a reglamentacio
se substancies perilloses.

Pag. 5de 13



PROJECTE DE REPARACIO |
REHABILITACIO DE LA CASA DE
LA VILA de SANT PERE DE RIBES
(FASE2)

SANT PERE DE RIBES

Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref : Fecha : 4/5/2015
LA VILA (FASE 2)

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les caracteristiques tecniques 1 Documental

complementaries al marcatge CE

7.1.3. Unidad de control: SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES - Verificaci6 dela
classificacié davant del [liscament

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Assaig de classificaci6 de resistencia a lliscament 1 Documental

Certificat delaclassificacio deresisténciaalliscament |1 Documental

Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental

complementaries al marcatge CE

8. Unidad de obra:Finestresi balconeres
8.1. LOTE: Lote-01
8.1.1. Unidad de control: VIDRES (GENERAL) - Vidrelaminat de segur etat.

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental

complementaries a marcatge CE

8.1.2. Unidad de control: FINESTRA - Control general - Recepci6

PUNTOS DE INSPECCION: N° TIPO:
DET.:

Full de subminsitrament 1 Documental

Certificats d'assaigs de caracteristiques técniques 1 Documental

Distintiu de qualitat 1 Documental

8.1.3. Unidad de control: FINESTRA - Finestres exteriors sense caracter deresisténcia al foc i/o control

defuitesdefum.
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PROJECTE DE REPARACIO |
REHABILITACIO DE LA CASA DE
LA VILA de SANT PERE DE RIBES
(FASE2)

SANT PERE DE RIBES

Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref : Fecha : 4/5/2015
LA VILA (FASE 2)

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:
Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental
Certificat "CE" de conformitat (per avaluacio 1+,1) 1 Documental
Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental
complementaries al marcatge CE
8.1.4. Unidad de control: BALCONERA - Control general - Recepcio
PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET..
Full de subminsitrament 1 Documental
Certificats d'assaigs de caracteristiques tecniques 1 Documental
Digtintiu de qualitat 1 Documental

8.1.5. Unidad de control: BALCONERA - Portes peatonals exteriors sense caracter deresistencia al foc
i/o control de fuitesde fum.

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaracio "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental

complementaries al marcatge CE

Certificat "CE" de conformitat (per avaluacio 1+,1) 1 Documental

8.1.6. Unidad de control: ANODITZAT - Control general - Recepcié

PUNTOS DE INSPECCION: N° TIPO:
DET.:
MarcaEWAA EURAS 1 Documental

8.1.7. Unidad de control: VIDRES (GENERAL) - Control general - Recepcié

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:
Segell INCE-Marca AENOR "N" 1 Documental

9. Unidad de obra:Portes
9.1. LOTE: Lote-01
9.1.1. Unidad de control: PORTA - Control general - Recepcié
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SANT PERE DE RIBES

Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref : Fecha : 4/5/2015
LA VILA (FASE 2)

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Full de subminsitrament 1 Documental

Certificats d'assaigs de caracteristiques técniques 1 Documental

Distintiu de qualitat 1 Documental

9.1.2. Unidad de control: PORTA - Documentaci6 d'origen

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:
Full de subministrament i etiquetat 1 Documental

9.1.3. Unidad de control: VIDRES (GENERAL) - Vidrelaminat de seguretat.

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental

complementaries al marcatge CE

9.1.4. Unidad decontrol: LACAT - Control general - Recepcié

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:
Marca QUALICOAT 1 Documental

10. Unidad de obra:Baranes
10.1. LOTE: Lote-01
10.1.1. Unidad de control: BARANES - Baranes prefabricades

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Documentacié d'origen: Full de subministrament i 1 Documental

etiquetat

Certificat d'origen 1 Documental

10.1.2. Unidad de control: BARANES - Condicions técniques de subministrament de productesllargsy
plans, laminats en calent.

PUNTOS DE INSPECCION: N° TIPO:
DET..

Marcatge "CE", (€etiquetat) 1 Documental

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental

Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental

complementaries al marcatge CE

Certificat de Control de Produccié en Fabrica (per 1 Documental
avaluaci6 2+,2)
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SANT PERE DE RIBES

Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref : Fecha : 4/5/2015
LA VILA (FASE 2)

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

10.1.3. Unidad de control: BARANES - Condicions tecniques de subministrament de fustes de seccions
rectangulars per baranesamb fusta

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:

DET.:
Marcatge "CE", (etiguetat) 1 Documental
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental
Especificacions de |es caracteristiques técniques 1 Documental

complementaries al marcatge CE

Certificat de Control de Produccié en Fabrica (per 1 Documental
avaluaci6 2+,2)

Full de subministrament 1 Documental

11. Unidad de obra: Telecomunicacions (ICT)

12. Unidad de obra:Proteccié al foc (IPC)

13. Unidad de obra:Evacuaci6 d'aigliesresidualsi pluvials
13.1. LOTE: Lote-01

13.1.1. Unidad de control: COL-LECTORS - Tubs de Polipropile, canalitzacions a baixa pressié

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET..
Documentacié del subministrador del producte 1 Documental

13.1.2. Unidad de control: COL-LECTORS - Tubsi accessoris defoneria, unionsi peces especials per a
xar xes d'evacuaci6 d'aigles en edificis.

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:
Etiquetat segons normad'aplicacié 1 Documental
Marcatge "CE", (etiquetat) 1 Documental
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 1 Documental
Especificacions de les caracteristiques técniques 1 Documental
complementaries al marcatge CE
Documentacié del compliment de les condicions del 1 Documental
producte
13.1.3. Unidad de control: BONONERES - Bononera sifonica de foneria
PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:
Certificat de conformitat a norma UNE d'aplicacié 1 Documental
Full de submininistrament 1 Documental

14. Unidad de obra: Xarxa de clavegueram
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LA VILA (FASE 2)

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

14.1. LOTE: Lote-01

14.1.1. Unidad de control: CANONADES - Tubs de Polipropilé&, canalitzacions a baixa pressié

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Marcatge Norma UNE EN 1852-1:1998, (etiquetat) 1 Documental

Certificat "UNE EN 1852-1:1998" de conformitat. 1 Documental

14.1.2. Unidad de control: CANONADES - Control general - Recepci6

PUNTOS DE INSPECCION: N° TIPO:
DET.:

Certificat d'assaig d'estanquitat 1 Documental

Certificat d'aixafament 1 Documental

Certificat d'assaig de flexié longitudinal (opcional) 1 Documental

15. Unidad de obra:Instal-laci6 d'aigua
16. Unidad de obra: Calefaccié
17. Unidad de obra:Instal-laci6 eléctrica

18. Unidad de obr a: Enllumenat
CONTROL DE EJECUCION

1. Unidad de obra:Enderrocs
1.1. LOTE: Lote-01
1.1.1. Unidad de control: ENDERROC DE FONAMENTS| ESTRUCTURA - Control general -

Execucio
PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:
Condicions prévies 1 Verificacion
Mesures de seguretat 1 Verificacion

1.1.2. Unidad de control: EXTRACCIO D'INTALACIONS - Control general - Execucio

PUNTOS DE INSPECCION: N° TIPO:

DET.:
Condicions prévies 1 Verificacion
Mesures de seguretat 1 Verificacion

1.1.3. Unidad de control: ENDERROCSDE TANCAMENTS| COBERTES - Control general -

Execucio
PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:
Condicions prévies 1 Verificacion
Mesures de seguretat 1 Verificacion
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LA VILA (FASE 2)

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

2. Unidad de obra: Estructures metaliques
2.1.LOTE: Lote-01

2.1.1. Unidad de control: REVISIO | APROVACIO DE LA DOCUMENTACIO DE TALLER -
Documentaci6 de taller

PUNTOS DE INSPECCION: N° TIPO:

DET..
Ucl - Memoria de fabricacié 1 Verificacion
Uc2 - Planols de taller per a cada element de I'estructura1 Verificacion
Uc3 - Contral intern de produccid 1 Verificacion

2.1.2. Unidad de control: FABRICACIO EN TALLER - Control general - Execucio

PUNTOSDE INSPECCION: Ne TIPO:

DET..
Uc4 - Ordre d operacionsi mitjans emprats en cada 1 Verificacion
procés
Uc5 - Comprovacié del sistema de tragabilitat del 1 Verificacion
control intern
Uc6 - Qualificacio dels operaris 1 Verificacion

2.1.3. Unidad de control: REVISIO | APROVACIO DE LA DOCUMENTACIO DE MUNTATGE EN

OBRA - Documentaci6 de muntatge

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:

DET.:
Uc7 - Memoria de muntatge 1 Verificacion
Uc8 - Control de la documentacié de muntatge 1 Verificacion
Uc9 - Control intern de produccio 1 Verificacion

2.1.4. Unidad de control: MUNTATGE EN OBRA - Control general - Execucio

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:

DET.:
Ucl0 - Manipulacié i emmagatzematge 1 Verificacion
Ucll - Disposicio i dimensions dels elements 1 Verificacion
estructurals
Uc12 - Ordre de les operacions i adequacio dels mitjans |1 Verificacion

emprats en cada procés

Ucl3 - Qualificacié dels operaris 1 Verificacion
Uc14 - Verificacio de |'autocontrol del muntador 1 Verificacion
Uc15 - Inspeccid visua de les soldadures 1 Verificacion
Uc16 - Inspeccio visual de les unions cargolades 1 Verificacion
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Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref : Fecha : 4/5/2015
LA VILA (FASE 2)

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

3. Unidad de obra: Aplacat
3.1.LOTE: Lote-01
3.1.1. Unidad de control: APLACAT - Control general - Execucié

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:

DET.:
Ucl - Condicions previes 1 Verificacion
Uc2 - Estat del suport 1 Verificacion
Uc3 - Sistema/ material defixacié 1 Verificacion
Uc4 - Disposici6 de les plagues 1 Verificacion

4. Unidad de obra: Paviment continu
4.1. LOTE: Lote-01
4.1.1. Unidad de control: PAVIMENT CONTINU - Control general - Execucio

PUNTOS DE INSPECCION: N° TIPO:

DET.:
Uc3 -Estesa, remolinat, fresatge, poliment, empol sat 1 Verificacion
Uc2 - Estat del suport 1 Verificacion
Ucl - Condicions prévies 1 Verificacion
Uc7 - Aspecte acabat 1 Verificacion

5. Unidad de obra:Baranes
5.1.LOTE: Lote-01
5.1.1. Unidad de control: BARANES - Control general - Execuci6

PUNTOS DE INSPECCION: N° TIPO:

DET.:
Ucl - Protecci6 de desnivells, mesures de seguretat 1 Verificacion
Uc2 - Compliment de les mesures de seguretat en el 1 Verificacion
disseny delabarana
Uc3 - Col-locacié / Execucié de labarana 1 Verificacion
Uc4 - Protecci6 de labarana 1 Verificacion

6. Unidad de obra:Proteccio al foc (1PC)
7. Unidad de obra:Teulades de teules
7.1.LOTE: Lote-01
7.1.1. Unidad de control: TEULADA DE TEULES - Control general - Execucio
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Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref : Fecha : 4/5/2015
LA VILA (FASE 2)

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:

Ucl - Condicions previes 1 Verificacion
Uc2 - Compatibilitat de materials 1 Verificacion
Uc3 - Pendents 1 Verificacion
Uc4 - Estructura de suport 1 Verificacion
Uc5 - Cobertura, disposicid i sistemade fixacio 1 Verificacion
Uc6 - Disposicio d'aillament térmic 1 Verificacion
Uc? - Carener 1 Verificacion
Uc8 - Aiguafons 1 Verificacion

CONTROL DE OBRA ACABADA
1. Unidad de obra:Prefabricades
1.1.LOTE: Lote-01
1.1.1. Unidad de control: ESTRUCTURA PREFABRICADA - Control general - Obra Acabada

PUNTOS DE INSPECCION: Ne TIPO:
DET.:
DESPLOM 1 Verificacion

2. Unidad de obra: Telecomunicacions (ICT)
3. Unidad de obra:Proteccié al foc (IPC)

4. Unidad de obra: Calefaccio

5. Unidad de obra:Instal-lacié eléctrica

6. Unidad de obra: Enllumenat
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PROJECTE DE REPARACIO |
REHABILITACIO DE LA CASA DE
LA VILA de SANT PERE DE RIBES
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SANT PERE DE RIBES

Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref : Fecha : 4/5/2015
LA VILA (FASE 2)

Relacién de controles documentales de recepcion de PEyS

En cumplimiento con el articulo 7.2.1 del Cédigo Técnico de la Edificacion CTE Parte I, el constructor recabaré de los
suministradores toda la documentacion de los PEyS exigida por normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
el proyecto y direccion facultativa.

Envans de mao
MATERIAL D'UNIO - Ciment comU per morters
) Marcatge "CE", (etiquetat)
() Certificat "CE" de conformitat (per avaluacio 1+,1)
() Declaracid "CE" de conformitat del fabricant

MATERIAL D'UNIO - Aridsi fillers, de matéries naturals, artificials o reciclats, per amorters per al ram de
paleta, paviments, revestiments interiors, arrebossats exteriors, fonamentacio, reparacionsi pastes

) Marcatge "CE", (etiquetat)
i) Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant
) Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries a marcatge CE
MATERIAL D'UNIO - Per mortersindustrials per a ram de pal eta prescrits
) Marcatge "CE", (etiquetat)
(L) Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant
MATERIAL D'UNIO - Additius per morters de ram de paleta.
) Marcatge "CE", (etiquetat)
[} Declaracié "CE" de conformitat del fabricant
) Certificat de Control de Produccié en Fabrica (per avaluacio 2+,2)
i) Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries a marcatge CE
MAO CERAMIC - Control general - Recepcio
) Especificacions de les caracteristiques tecniques complementaries al marcatge CE
) Marcatge "CE", (etiquetat)
) Certificat de Control de Producci6 en Fabrica (per peces de categorial, avaluacio 2+)
) Declaracié "CE" de conformitat del fabricant
) Segell o marcade conformitat a Norma del producte
Envans de plaguesi panells

ESTRUCTURA DE SUPORT - Perfileriametal -lica per aparticions, mursi sostres en plagues de guix
laminat.

) Marcatge "CE", (etiquetat)

i) Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant

) Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries a marcatge CE
SISTEMA DE FIXACIO - Fixacions mecaniques per a sistemes de placa de guix laminat

) Marcatge "CE", (etiquetat)

[} Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant

) Especificacions de les caracteristiques tecniques complementaries al marcatge CE
PLAQUES O PANELLS - Plagues de guix laminat (cartré-guix per a sostres, envansi revestiments)

L) Marcatge "CE", (etiquetat)

) Declaracié "CE" de conformitat del fabricant

i) Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries al marcatge CE

AILLAMENT TERMIC - Productes manufacturats de llana mineral, amb o sense revestiment, utilitzats com
aillament téermic d'edificis. Fabricats com feltres, mantes, plafons o planxes.

L) Marcatge "CE", (etiquetat)
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Relacién de controles documentales de recepcion de PEyS

() Certificat "CE" de conformitat (per avaluacio 1+,1)
(L) Declaracié "CE" de conformitat del fabricant
) Especificacions de les caracteristiques tecniques complementaries al marcatge CE
() Assaig Inicia de Tipus (per avaluacio 3)
) Segell INCE-Marca AENOR
Fals sostres
ESTRUCTURA DE SUSTENTACIO - Perfileriametal -lica per a particions, mursi sostres en plaques de
guix laminat.
) Marcatge "CE", (etiquetat)
(L) Declaracié "CE" de conformitat del fabricant
) Especificacions de les caracteristiques tecniques complementaries al marcatge CE
() Assaig Inicia de Tipus (per avaluacio 3)
SISTEMA DE FIXACIO - Adhesius a base de guix per plafons de guix
) Marcatge "CE", (etiquetat)
i) Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant
) Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries a marcatge CE

SISTEMA DE FIXACIO - Adhesius a base de guix per a aillament térmic-actstic de plafons de composit i
plaques de guix

) Marcatge "CE", (etiquetat)
i) Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant
) Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries a marcatge CE
() Assaig Inicia de Tipus (per avaluacio 3)
ELEMENTS DE CUBRICIO - Plaques de guix laminat. Cartr6-guix per a sostres, envansi revestiments
L) Marcatge "CE", (etiquetat)
i) Declaracio "CE" de conformitat del fabricant
() Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries a marcatge CE
() Assaig Inicial de Tipus (per avaluaci6 3)

ELEMENTS COMPLEMENTARIS - Material de juntes per a planxes de guix laminat. Cartré-guix per a
sostres, envansi revestiments

) Marcatge "CE", (etiquetat)
i) Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant
) Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries a marcatge CE
() Assaig Inicia de Tipus (per avaluacio 3)
Pintures
PINTURA - Control general - Recepci6
) Pinturaplastica
Enrgjolats
MATERIALS DE FIXACIO DE LES RAJOLES - Adhesius per arajoles ceramiques
) Marcatge "CE", (etiquetat)
i) Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant
) Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries a marcatge CE
() Assaig Inicia de Tipus (per avaluacio 3)
RAJOLES - Rajoles ceramiques fabricades per extrusié o premsat
L) Marcatge "CE", (etiquetat)
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Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref : Fecha : 4/5/2015
LA VILA (FASE 2)

Relacién de controles documentales de recepcion de PEyS

() Declaracié "CE" de conformitat del fabricant

() Especificacions de les caracteristiques tecniques complementaries al marcatge CE
() Assaig Inicia de Tipus (per avaluacio 3)
Paviment técnic

SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES - Verificaci6 de la classificacié davant del |liscament
) Assaig de classificacio de resistencia a lliscament
() Certificat delaclassificaci6 de resistéencia alliscament

() Especificacions de les caracteristiques tecniques complementaries al marcatge CE
Paviments de peces rigides

MATERIAL DE FIXACIO - Ciment com( per morters
) Marcatge "CE", (etiquetat)
) Certificat "CE" de conformitat (per avaluaci6 1+,1)
i) Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant

PECES RIGIDES - Rgjoles ceramiques fabricades per extrusio o prensat per a (s en paviments interiors i
exteriors, per zones de vianantsi vehicles, i zones subjectes a reglamentaci 6 se substancies perill oses.

) Marcatge "CE", (etiquetat)

) Declaracié "CE" de conformitat del fabricant

() Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries a marcatge CE
SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES - Verificaci6 de laclassificacié davant del |liscament

) Assaig declassificacio de resistencia alliscament

[} Certificat delaclassificacio deresisténciaalliscament

) Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries a marcatge CE
Finestresi balconeres

VIDRES (GENERAL) - Vidre laminat de seguretat.
L) Marcatge "CE", (etiquetat)
i) Declaracio "CE" de conformitat del fabricant

() Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries a marcatge CE
FINESTRA - Control general - Recepcio

) Full de subminsitrament
() Certificats d'assaigs de caracteristiques técniques
() Digtintiu de qualitat
FINESTRA - Finestres exteriors sense caracter de resisténciaa foc i/o control de fuites de fum.
) Marcatge "CE", (etiquetat)
() Declaracié "CE" de conformitat del fabricant
[} Certificat "CE" de conformitat (per avaluaci6 1+,1)

i) Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries a marcatge CE
BALCONERA - Control general - Recepci6

) Full de subminsitrament
() Certificats d'assaigs de caracteristiques técniques
() Digtintiu de qualitat
BALCONERA - Portes peatonal s exteriors sense caracter de resisténciaal foc i/o control de fuites de fum.
) Marcatge "CE", (etiquetat)
(L) Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant
) Especificacions de les caracteristiques tecniques complementaries al marcatge CE
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SANT PERE DE RIBES

Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref:

Fecha : 4/5/2015
LA VILA (FASE 2)

Relacién de controles documentales de recepcion de PEyS

() Certificat "CE" de conformitat (per avaluacio 1+,1)
ANODITZAT - Control general - Recepci6
) MarcaEWAA EURAS
VIDRES (GENERAL) - Control genera - Recepcio
() Segell INCE-MarcaAENOR "N"
Portes
PORTA - Control general - Recepcio

U
-

.

Full de subminsitrament
Certificats d'assaigs de caracteristiques técniques
Digtintiu de qualitat

PORTA - Documentacio d'origen

-

Full de subministrament i etiquetat

VIDRES (GENERAL) - Vidre laminat de seguretat.

U
-

.

Marcatge "CE", (etiquetat)
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant
Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries a marcatge CE

LACAT - Control general - Recepci6

i
Baranes

Marca QUALICOAT

BARANES - Baranes prefabricades

-

.

Documentacié d'origen: Full de subministrament i etiquetat
Certificat d'origen

BARANES - Condicions tecniques de subministrament de productes llargsy plans, laminats en calent.

-
.
U

-

BARANES - Condicions tecniques de subministrament de fustes de seccions rectangulars per baranes amb

fusta
)]
@]
@)
)]

U

Marcatge "CE", (etiquetat)

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les caracteristiques tecniques complementaries al marcatge CE
Certificat de Control de Produccié en Fabrica (per avaluacio 2+,2)

Marcatge "CE", (etiquetat)

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries al marcatge CE
Certificat de Control de Produccié en Fabrica (per avaluacio 2+,2)

Full de subministrament

Evacuaci6é d'aigliesresidualsi pluvias
COL -LECTORS - Tubs de Palipropilé&, canalitzacions a baixa pressio

U

COL-LECTORS - Tubsi accessoris de foneria, unionsi peces especials per axarxes d'evacuacio d'aiglies en

edificis.
J
J
@
J

.

Documentaci6 del subministrador del producte

Etiquetat segons normad'aplicacié

Marcatge "CE", (etiquetat)

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries al marcatge CE
Documentacio del compliment de les condicions del producte
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(FASE2)

SANT PERE DE RIBES

Obra: REPARACIO | REHABILITACIO CASADE  Ref : Fecha : 4/5/2015
LA VILA (FASE 2)

Relacién de controles documentales de recepcion de PEyS

BONONERES - Bononera sifonica de foneria

[} Certificat de conformitat a norma UNE d'aplicacio
) Full de submininistrament
Xarxade clavegueram

CANONADES - Tubs de Polipropil&, canalitzacions a baixa pressié

) Marcatge Norma UNE EN 1852-1:1998, (etiquetat)

() Certificat "UNE EN 1852-1:1998" de conformitat.
CANONADES - Control general - Recepcio

() Certificat d'assaig d'estanquitat
) Certificat d'aixafament
[} Certificat d'assaig de flexio longitudinal (opciona)
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PLAN-PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

| Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

| IDENTIFICACION DE PROYECTO

Proyecto: REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) Ref:
Localizacién: SANT PERE DE RIBES

Proyectista:

Promotor:

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

Autor programa: FECHA:

PROCESOS CONSTRUCTIVOS OBJETO DE CONTROL

| X_|Enderrocs | X_|Finestres i balconeres
X | Prefabricades X | Portes
X__| Estructures metaliques X | Baranes
X | Envans de mao X | Telecomunicacions (ICT)
X __| Envans de plaques i panells X__| Protecci6 al foc (IPC)
X | Fals sostres X | Evacuacié d'aigiies residuals i pluvials
X __| Pintures X __| Xarxa de clavegueram
X | Enrajolats X | Instal-lacié d'aigua
X | Aplacat X | Calefaccio
X | Paviment tecnic X | Ventilacio
|_X | Paviments de peces rigides | X _|Instal-laci6 electrica
X | Paviment continu X | Enllumenat
X | Teulades de teules
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT
PLA DE CONTROL

PROJECTE DE REPARACIO | REHABILITACIO DE LA CASA DE LA VILA
DE SANT PERE DE RIBES (FASE 2)



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

[ Proyecto: |REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

Moviment de terres

Enderrocs

Objetivo:Les verificacions seguents: Replanteig; Materials utilitzats; Execuci6 i disposicié dels elements constructius i de les
instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Plan: [ Cod.: Verificacion de Parametros de ejecucion Control Criterios de
formacion de lotes
Control general - Execuci6 Verificacio 1 por C?q?\?eﬁ)lama 0
Control general - Execuci6 Verificacié 1 por ca;‘cii\?eil)lanta 0
Control general - Execuci6 Verificacié 1 por carll?\?egl)lanta 0

Prescipciones sobre el control de la ejecucién

(Segons I'element)

Certificaci6 de gesti6 de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacio (SI/NO)

Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

Estructures

Prefabricades

Objetivo: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Plan: | Cod.: Verificacion de Parametros de ejecucion Control Criterios de
formacién de lotes

1 por la totalidad
Control general - Obra Acabada Inspeccions del elemento objeto
de control

Prescipciones sobre el control de la obra acabada

(Segons I'element)

Certificacio de gestié de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO)
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

[ Proyecto: |REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

Estructures
Acer
Estructures metaliques

Objetivo:Les verificacions seguents: Replanteig; Materials utilitzats; Execuci6 i disposicié dels elements constructius i de les
instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Plan: | Cod.: Verificacion de Parametros de ejecucion Control Criterios de
formacién de lotes

1 por la totalidad
Documentaci6 de taller Verificacio del elemento objeto
de control

1 por la totalidad
Control general - Execuci6 Verificacio del elemento objeto
de control

1 por la totalidad
Documentacié de muntatge Verificacié del elemento objeto
de control

1 por cada 500
metros cuadrados

Control general - Execucid Verificacié

Prescipciones sobre el control de la ejecucion

(Segons I'element)

Certificaci6 de gesti6 de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacio (SI/NO)

Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

Tancaments interiors

Envans de mao

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Ret: | [Autor: |
Origen i Autoritzacions f Fft vt
garantia T Conformitat amb requisits tecnics
A (%]
O Garantia 3
Marcatge CE o conformitat a o | &
- [a) (&) o= (%) (]
< Norma producte | & | 'S 2 | o
® S |.8 8|5
=] = = E = 19 ] |3
=3 @ o] w @ (ST €] S |2
L S |2 215122 |3
Elemento ®le | E 8 = | E a |2 |E 2|8
8 |g | O < < [ e 9 |Z|c|® |
s o € = L | E = o |lo |©@ |= |S
3|5 |§ 2 5|8 le |w |F g8
S |8 |° 3 = | S x [Ele (5|2 |2
g€ |o 9 ° | g . x|l |5 |8 |T|o
s || |u |5 s | © 20 |E[€ |0 |0
S |- o |O |9 = | & l2 s |= |8 |5 |¢<
o lelg & |2 S |e S|U|a |5 |S|a |8
o |8 < © | = g - o | < 0 |o [4) =] 3]
S | E = | Q o 2= |lx |35 < (=] . | T | S (]
© = = o o = = c >
2|8 |5 |E |8 |W s |ES|8|E|S |5 |
S |cs|o |0 |6 |E s |0 |O | |8 |w |l ([8 2|3
L |0 |ao]|]Oo |O |A < | |O|T |=2 |<|O | |O |
Ciment comu per morters
Avrids i fillers, de matéries naturals, artificials o
reciclats, per a morters per al ram de paleta,
paviments, revestiments interiors, arrebossats
exteriors, fonamentacio, reparacions i pastes
Per morters industrials per al ram de paleta
prescrits
Additius per morters de ram de paleta.
Control general - Recepci6
- . Documentos |:| Documentos voluntarios Documentos
Documentos para la recepcion de los PEyS: obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepcion

(Si s'estableixen)

Abans del subministrament del PEIS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEIS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcci6 de I'Execucié de I'Obra.
Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Tancaments interiors

Envans de plaques i panells

RECEPCION DE PEyS

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Ret: | [Autor: |
Origen i Autoritzacions f Fft vt
garantia T Conformitat amb requisits tecnics
A (%]
O Garantia 3
Marcatge CE o conformitat a o | &
- [a) (&) o= (%) (]
< Norma producte | & | 'S 2 | o
® S |.8 8|5
=] = = E = 19 ] |3
=3 @ o] w @ (ST €] S |2
Sl 2 |2 5 | 215122 |3
Elemento ®le | E 8 = | E a |2 |E 2|8
8 |g | O < < [ e 9 |Z|c|® |
s o € = L | E = o |lo |©@ |= |S
3|5 |§ 2 5|8 le |w |F g8
c |8 |o° S = | O G = ENEREREE
1S = [} > ] (1] N x = GC) Q o ho]
s || |u |5 s | © 20 |E[€ |0 |0
S |- o |O |9 = | & l2 s |= |8 |5 |¢<
o lelg & |2 S |e S|U|a |5 |S|a |8
o |8 < © | = g - o | < 0 |o [4) =] 3]
S | E = | Q o 2= |lx |35 < (=] . | T | S (]
© = = ) o = = c >
2|8 |5 |E |8 |W s |ES|8|E|S |5 |
S |cs|o |0 |6 |E s |0 |O | |8 |w |l ([8 2|3
L |0 |ao]|]Oo |O |A < | |O|T |=2 |<|O | |O |
Perfileria metal-lica per a particions, murs i sostres
en plaques de guix laminat.
Fixacions mecaniques per a sistemes de placa de
guix laminat
Plaques de guix laminat (cartr6-guix per a sostres,
envans i revestiments)
Productes manufacturats de llana mineral, amb o
sense revestiment, utilitzats com aillament térmic
d'edificis. Fabricats com feltres, mantes, plafons o
planxes.
D | i6n de los PEVS: Documentos |:| Documentos voluntarios Documentos
ocumentos para la recepcion de los yoS! obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepcion

(Si s'estableixen)

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direccié de I'Execucio de I'Obra. ) ]
Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Acabats (verticals i de sostres)

Fals sostres

RECEPCION DE PEyS

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Ret: | [Autor: |
Origen i Autoritzacions f Fft vt
garantia T Conformitat amb requisits tecnics
A (%]
O Garantia 3
Marcatge CE o conformitat a o | &
- [a) (&) o= (%) (]
< Norma producte | & | 'S 2 | o
® S |.8 8|5
=] — — = = a c o
=5 © ] w | s S |- |2 |5 (@
= E= O O = (] ‘S g_ ° =
Elemento © = [E s ° | E 212|218 |8
S |g |©S © = | o O | 2|05 |® |2
= o = = <) = = 3 %] D pit c
|5 pe) 2|5 z SIF |5 |8
S |5 |8 3 Z (3 SR I~ A PR O =
E w— [} g <5} © o x = GC.) % T | o
sl |T |w|B c | © © 1010 |8 |8 o |an
S5 |- |o |[O |8© = | & l2 s |= |8 |5 |¢<
" = ot = © L %) o o o
s [C (g |2 c | E o | g K o |3
() = © S —_ o ~ o (2] ho () =) o
©° c = 2 o = = @ 5 o | D 2 ° = ©
ol = = (7} o o b= c =
2 18IS |E|EE|e s (S| |E(S|R|E|S|5 |@
S|g|lo |o|c|lE|lE|[cg|od|[O0O|ea|[8|83|c |2 |2 |2
L |0 |o]J]Oo|J]Oo ||l |<|w |O|I |[=2 ([« [0 | |O |
Perfileria metal-lica per a particions, murs i sostres
en plaques de guix laminat.
Adhesius a base de guix per plafons de guix
Adhesius a base de guix per a aillament termic-
acustic de plafons de compodsit i plagues de guix
Plagues de guix laminat. Cartr6-guix per a sostres,
envans i revestiments
Material de juntes per a planxes de guix laminat.
Cartro-guix per a sostres, envans i revestiments
D | i6n de los PEVS: Documentos |:| Documentos voluntarios Documentos
ocumentos para la recepcion de los PEyS: obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepci

(Si s'estableixen)

Abans del subministrament del PEIiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentaci6 de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEIS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Recopilar dels subministradors la documentaci6 de recepcio dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcci6 de I'Execuci6 de I'Obra.
Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Acabats (verticals i de sostres)

Pintures

RECEPCION DE PEyS

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto. | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |
Origen i Autoritzacions f Fft vt
garantia T Conformitat amb requisits tecnics
A (%]
O Garantia 3
Marcatge CE o conformitat a o | &
- [a) (&) o= (%) (]
< Norma producte | & | 'S = | o
© S .8 8 |5
=] — — = = (] c o
g g S w | S Sl |8 (2|2
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Elemento |- |E = © 1€ 28|28 |8
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o [ |§ 9 2|5 z s l-1s S
|8 |0 2 2|0 - g 2|8 |=
£ w— [} g <5} © o x = GC.) % T | o
2 |3 |° |W|T < | S 2122 |5|C |o|e
S5 |- |o |[O |8© = | & l2 s |= |8 |5 |¢<
" = ot = © L %) o o o
o 3} ol Q c 1S 2 | g i (%) 2
o s [8 |8 |= 5] N <) o | |o |3 |9
©° c = 2 o = = @ 5 o | D 2 ° = ©
© = = (%) o o u— c =
oS85 |E|E(H|o |5 |S[((E|S|8[E|S|S |5
S |8 |od|o|o|E|lE|ls|o|O0O|c (8|8 | ([& e |2
L |0 |oJ]o ool |<|w |O|I |[=2 ([« [0 | |O |
Control general - Recepci6
” . Documentos |:| Documentos voluntarios Documentos
Documentos para la recepcion de los PEyS: obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepcion

(Si s'estableixen)

Abans del subministrament del PEIS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEIS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEIS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcio dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direccié de I'Execucié de I'Obra.
Lliurament de documentaci6 referent a la qualitat preparada pel constructor (si I'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Acabats (verticals i de sostres)

Enrajolats

RECEPCION DE PEyS

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

Origen i Autoritzacions

garantia T Conformitat amb requisits tecnics

Garantia
conformitat a
Norma producte

DPC

Marcatge CE

Elemento

Fulls de subministra. etiquetat.
Declaracié de conformitat

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d'origen s/especif. técniques
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d'idoneitat tecnica

Garantia del fabricant
Certificat CE

Control producci6 fabrica
DITE

Altres

Addicional a etiqueta CE
Segell, marca conformitat
CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Fitxa de caract. Tecniques

Adhesius per a rajoles ceramiques

Rajoles ceramiques fabricades per extrusio o
premsat

” Documentos |:| Documentos voluntarios Documentos
Documentos para la recepcion de los PEyS: obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepcion

(Si s'estableixen)

Abans del subministrament del PEIiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentaci6 de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEIS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcci6 de I'Execuci6 de I'Obra.
Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Acabats (verticals i de sostres)

Aplacat

LA EJECUCION DE LA UNIDAD DE LA OBRA

Objetivo:Les verificacions seglents: Replanteig; Materials utilitzats; Execucié i disposicié dels elements constructius i de les
instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Plan: [ Cod.: Verificacion de Parametros de ejecucion Control Criterios de
formacion de lotes

1 por cada 100
metros cuadrados

Control general - Execuci6 Verificacié

Prescipciones sobre el control de la ejecucion
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto. | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

Segons l'element)

Certificacio de gesti6 de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO)

Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

| PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Paviments

Paviment técnic

| RECEPCION DE PEyS

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.

Origen i Autoritzacions ; i
garantia e e Conformitat amb requisits técnics
q (%]
O Garantia O
Marcatge CE o conformitat a o | &
o (a] N s | = (%) o
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S | [O < < | S O |3 |o|&® |
£ 18 |€ 5 g | s |w |8 | |8 |8
B 2 5 N =] S 2 o = [ T o
|8 |0 S g |0 x | € 21s |3 |2
e w— [} =] [ © Ny o = a:) 8 T (T
S | |° |W ([T c | © = S o8 | |ow
S | |o |O |9 - | s Sl2 s |8 | |¢<
0 = = [ L %} o o o
© o ] o c 1S 2 | g & v | .=
v (s | @ —= 5] N o o | |o |3 [T
°([E |5 |8 |9 == |l |3 | |2 . |T |E [ 8
] = = (%) ) o = = S >
(%) S |5 |€E |8 |W o | = [ = (<] o | = © = | =
= = = = =] ()] = 0 = 3 D ©
S |8 [0 |0 |0 [E |||l |O |08 | |0 |2 D >
r |0 |0o|o|Oo |ofl<|<|w |0 | |=2 |« |0 | |0 |
Verificaci6 de la classificacié davant del lliscament . -
D | i6n de los PEVS: Documentos |:|Documentos voluntarios Documentos
ocumentos para la recepcion de los PEyS: obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepcié

(Si s'estableixen)

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentaci6 de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEIS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcci6 de I'Execuci6 de I'Obra.
Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

| PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Paviments

Paviments de peces rigides

| RECEPCION DE PEyS

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.

Origen i Autoritzacions

garantia Rl e Conformitat amb requisits tecnics

Garantia
conformitat a
Norma producte

DPC

Marcatge CE

Elemento

Fulls de subministra. etiquetat.
Garantia del fabricant

Declaracié de conformitat
Certificat CE

Control producci6 fabrica

Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"

Certif. d'origen s/especif. técniques
Fitxa de caract. Tecniques

DITE
CCRR

Assaigs s/norma s/especificacio
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d'idoneitat tecnica

Addicional a etiqueta CE

Ciment comu per morters

Rajoles ceramiques fabricades per extrusio o
prensat per a Us en paviments interiors i exteriors,
per zones de vianants i vehicles, i zones subjectes
a reglamentacio se substancies perilloses.

Verificacié de la classificacié davant del lliscament

” Documentos |:| Documentos voluntarios Documentos
Documentos para la recepcion de los PEyS: obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepcio

(Si s'estableixen)

Abans del subministrament del PEIiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentaci6 de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEIS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcci6 de I'Execuci6 de I'Obra.
Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

| Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

Paviments

Paviment continu

| LA EJECUCION DE LA UNIDAD DE LA OBRA

Objetivo:Les verificacions seguents: Replanteig; Materials utilitzats; Execuci6 i disposicié dels elements constructius i de les
instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Plan: | Cod.: Verificacion de Parametros de ejecucion Control Criterios de
formacién de lotes

1 por cada 100
metros cuadrados

Control general - Execucio Verificacio

Prescipciones sobre el control de la ejecucion

Segons l'element)

Certificaci6 de gesti6 de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacio (SI/NO)

Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de I'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

| PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Elements practicables

Finestres i balconeres

| RECEPCION DE PEyS

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.

Origen i Autoritzacions q Ffi v
garantia el Conformitat amb requisits técnics
19) Garantia @
Marcatge CE o conformitat a o | &
e [a)] S |2 ) ©
< Norma producte | & | S 2 | o
@ S .9 8 |5
=] - - = |- ] c o
=2 S ] w | s S |- |2 (S (@
= E= O O 5= 5] ‘S g_ ° s
Elemento © = | E = E AR ERE:

g S © g |5 o 2|6 [w|T
e o [ & o |8 - 2 7] o]
= 1 .Q = c %] o |© | = c
0 = S b=l =) Z 2 |- | = [}
= o o = ®© 7] ©
£ 18 |° 8 = |9 £ 5122
g€ |o 2 o | g . x|l |5 |8 |T|o
s |3 | |W|B o | © © 1010 |8 |8 o |an
S |5 | |O | S — | s SlZ2ls (s |[8 [o |¢s
o | s |35 |=|a S | £ > |WU |9 |S|© [n |8
v [ | | ® | = 5 - O [T |w || [3 |0
s |E[5 |8 |® o lsl=lel|ld|c 2| | |E|S
2 sl |E|E(E|S(s|S|5|E(S|8|E (g5 |3
S| s |o|lo|olE|lE|ls|o|0O|lc |89 | |2 |2 |S
L |O |a]Oo |0 |o|<|<|wn |O | |=|«<|O | |O |

Vidre laminat de seguretat. -

Control general - Recepci6

Finestres exteriors sense caracter de resistencia

al foc i/o control de fuites de fum.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

Origen i Autoritzacions

garantia T Conformitat amb requisits tecnics

Garantia
conformitat a
Norma producte

DPC

Marcatge CE

Elemento

Declaracié de conformitat

Garantia del fabricant

Certificat CE

Control producci6 fabrica

DITE

Altres

Addicional a etiqueta CE
Segell, marca conformitat
CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d'origen s/especif. técniques
Fitxa de caract. Tecniques
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d'idoneitat tecnica

Control general - Recepci6

- Fulls de subministra. etiquetat.

Portes peatonals exteriors sense caracter de
resisténcia al foc i/o control de fuites de fum.

Control general - Recepci6é

Control general - Recepci6

D | i6n de los PEVS: Documentos |:|Documentos voluntarios Documentos
ocumentos para la recepcion de los PEyS: obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepcion

(Si s'estableixen)

Abans del subministrament del PEIS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEIS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direccié de I'Execucié de I'Obra.
Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Elements practicables

Portes

RECEPCION DE PEyS

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.

Pag. 11 de 24



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto. | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |
Origen i Autoritzacions f Fft vt
garantia T Conformitat amb requisits tecnics
A (%]
O Garantia 3
Marcatge CE o conformitat a o | &
- [a) (&) o= (%) (]
< Norma producte | & | 'S = | o
© S .8 8 |5
=] — — = = (] c o
=5 © ] w | s S |- |2 |5 (@
= E= O O = (] ‘S g_ ° =
Elemento © = [E s ° | E 212|218 |8
S |g |©S © = | o O | 2|05 |® |2
= o = = <) = = 3 %] D pit c
o[£ |5 2 2|5 z S|F (5|8
S |5 |8 3 Z (3 SR I~ A PR O =
é w“— [} g [} © o x = GC.) % T |o
sl |T |w|B c | © © 1010 |8 |8 o |an
S5 |- |o |[O |8© = | & l2 s |= |8 |5 |¢<
" = ot = © L %) o o o
o 3} ol Q c 1S 2 | g i (%) 2
o s [8 |8 |= 5] N <) o | |o |3 |9
©° c = 2 o = = @ 5 o | D 2 ° = ©
ol = = (7} o o b= c =
2 SIS |E|E(E|2|s|(S|E|E|(S(8|E|S |5 |3
S |8 |od|o|o|E|lE|ls|o|O0O|c (8|8 | ([& e |2
L |0 |oJ]Oo|J]Oo ||l |<|w |O|I |[=2 ([« [0 | |O |
Control general - Recepci6
Documentaci6 d'origen
Vidre laminat de seguretat. -
Control general - Recepci6
- . Documentos |:| Documentos voluntarios Documentos
Documentos para la recepcion de los PEyS: obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepcion

(Si s'estableixen)

Abans del subministrament del PEIS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEIS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEIS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcio dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direccié de I'Execucié de I'Obra.
Lliurament de documentaci6 referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Elements de proteccidé i senyalitzacio

Baranes

RECEPCION DE PEyS

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto. | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |
Origen i Autoritzacions f Fft vt
garantia T Conformitat amb requisits tecnics
A (%]
O Garantia 3
Marcatge CE o conformitat a o | &
- [a) (&) o= (%) (]
< Norma producte | & | 'S = | o
® S |.8 8|5
=] = = E = 19 ] |3
=3 @ o] w @ (ST €] S |2
L S |2 215128 |35
Elemento ®le | E 8 = | E a |2 |E 2|8
8 |g | O < < [ e 9 |Z|c|® |
s | S | 'E = [T R= H s |lo |@® [2 |<
3|5 |§ 2 5|8 le |w |F g8
S |8 |° 3 = | S x [Ele (5|2 |2
g€ |o 9 ° | g . x|l |5 |8 |T|o
s || |u |5 s | © 20 |E[€ |0 |0
S |- o |O |9 = | & l2 s |= |8 |5 |¢<
o lelg & |2 S |e S|U|a |5 |S|a |8
o |8 < © | = g - o | < 0 |o [4) =] 3]
S | E = | Q o 2= |lx |35 < (=] . | T | S (]
c | = S (%] o o = e c =)
2 SIS |E|E(E|2|s|(S|E|E|(S(8|E|S |5 |3
S |8 |od|o|o|E|lE|ls|o|O0O|c (8|8 | ([& e |2
L |0 |oJ]Oo O ||l |<|w |O|I |[=2 ([« [0 | |O |
Baranes prefabricades .
Condicions técniques de subministrament de
productes llargs y plans, laminats en calent.
Condicions técniques de subministrament de
fustes de seccions rectangulars per baranes amb
fusta
b | i6n de los PEVS: Documentos |:| Documentos voluntarios Documentos
ocumentos para la recepcion de los yoS! obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepcion

(Si s'estableixen)

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits tecnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcci6 de I'Execuci6 de I'Obra.
Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

LA EJECUCION DE LA UNIDAD DE LA OBRA

Objetivo:Les verificacions seguents: Replanteig; Materials utilitzats; Execuci6 i disposicié dels elements constructius i de les
instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Plan: [ Cod.: Verificacion de Parametros de ejecucion Control Criterios de
formacion de lotes

1 por cada planta o
nivel

Control general - Execucié Verificacio

Prescipciones sobre el control de la ejecucion

(Segons I'element)
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto. | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

Certificaci6 de gesti6 de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)

Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacio (SI/NO)

Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

| PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal-lacions

Telecomunicacions (ICT)

| RECEPCION DE PEyS

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.

Origen i Autoritzacions : faite tAAn
garantia e Conformitat amb requisits técnics
A %]
O Garantia 1)
Marcatge CE S conformitat a o | &
o 0l N S |2 o (8
8 orma producte | 8 g = | .
) O .9 8 5
= = = E1= 192 1< |8
g 8 £ w | 2 |=152 1%
= = 8o = (3} Q s
Elemento o | |E 5 < |E gl |25 |8
s |g | S © = | o O 2 |o|g |
s o [€ = L [ S lo o |@ |£|<
B 2 = Ne) =] S 2 © = [ = o
|8 |0 S g |0 - = 2 1s 3|2
e = [} =] [} o Ny % = q:,) % O | T
sl lT lw o c | © = S [ |8 o | »
[} = o |z c |8
> S Ne) O o — I} c = = ] ©° c
7} S |= | & S | £ Wwilo o O [ [Q
© Q © c = < 2
O (s |8 —= S - <) o [T |l |3 |¢
o € S o o o= = x = © (=] 5 © = (]
T | E = (7] o o = = = =
(%] s |5 |€ | |W o | = [ = [&] o |5 c |= | =
= = - et =} (o)) = 0 b= X 0 ©
S 8 |o |©o [0 [E =g |0 |O |08 |g |0 (2 |2 >
L |0 |o]J]Oo|JO ||l |<|w |O|I |[=2 [« ][O | |O |
Aparells per a instal-lacions de telecomunicacions
Aparells per a instal-lacions de telecomunicacions
Iy . Documentos |:| Documentos voluntarios Documentos
Documentos para la recepcion de los PEyS: obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepcion

(Si s'estableixen)

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcio6 dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcci6 de I'Execucié de I'Obra.
Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto: REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |
UNITAT DE OBRA ACABADA
Objetivo:Verificacié de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada
Plan: | Cod.: Verificacion de Parametros de ejecucion Control Criterios de
formacién de lotes
. . 1 por cada
Control general - Obra Acabada Proves i assaigs instalacion
- : 1 por cada
Control general - Obra Acabada Proves i assaigs instalacion

Prescipciones sobre el control de la obra acabada

Segons l'element)

Certificaci6 de gesti6 de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO)

| PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal-lacions

Proteccié al foc (IPC)

| RECEPCION DE PEyS

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels

requisits essencials i obligatoris.

Origen i Autoritzacions
garantia administratives

Conformitat amb requisits técnics

Marcatge CE

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Elemento

Fulls de subministra. etiquetat.

Garantia del fabricant
Declaracié de conformitat
Control producci6 fabrica

Certificat CE

Polsadors manuals d'alarma.

Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius
acustics.

Extintors portatils d'incendis.

Senyalitzacié de les vies d'evacuacio

Addicional a etiqueta CE

Segell, marca conformitat
Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d'origen s/especif. técniques
Fitxa de caract. Tecniques
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d'idoneitat tecnica

CCRR

Senyalitzacio dels mitjans manuals de proteccio
contra incendis

Senyalitzacié fotoluminiscent
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto. | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

” Documentos |:| Documentos voluntarios Documentos
Documentos para la recepcion de los PEyS: obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepcion

(Si s'estableixen)

Abans del subministrament del PEIS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aguests documents a la Direcci6 de I'Execuci6 de I'Obra.
Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

Objetivo:Les verificacions seguents: Replanteig; Materials utilitzats; Execuci6 i disposicié dels elements constructius i de les
instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Plan: | Cod.: Verificacion de Parametros de ejecucion Control Criterios de
formacién de lotes

1 por la totalidad

Control general - Execucié Verificacio del elemento objeto
de control
1 por la totalidad
Control general - Execuci6 Verificacio del elemento objeto
de control

Prescipciones sobre el control de la ejecucion

(Segons I'element)

Certificacio de gesti6 de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacio (SI/NO)

Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)

Objetivo:Verificacié de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Plan: | Cod.: Verificacion de Parametros de ejecucion Control Criterios de
formacién de lotes
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto. | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: | |
| | 1 por la totalidad
SENYALITZACIO DELS MITJANS DE PROTECCIO Inspeccions del elemento objeto
de control
) i 1 por la totalidad
SENYALITZACIO DELS MITJANS D'EVACUACIO Inspeccions del elemento objeto
de control

Prescipciones sobre el control de la obra acabada

Segons l'element)

Certificacio de gestié de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO)

| PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal-lacions
Sanejament

Evacuacio d'aiglies residuals i pluvials

| RECEPCION DE PEyS

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.

Origen i Autoritzacions . iite tAAAT
garantia T ey Conformitat amb requisits tecnics
A (%]
[®) Garantia i}
Marcatge CE o conformitat a o | =
- [a) S | = o
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o |= |5 ) 2|6 = % |F |8 |8
|2 |o g g |o : E A IR
EE |o S 0 | @ |5 |8 |T|B
s |l |° |W | c | © © 10 [o S o | o
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=} o Ne) (@] o — I} k4 = = @ © c
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= = o [ c |~ = |5 |2 T 0 |5 X |o | S
S [8 |0 |o [0 |[E =T |lo |O |0 |8 |ag |0 (2|25
L |[O |o]J]O |O ||l |<|w |O|I |[Z2 [« [0 |0 |
Tubs de Polipropile, canalitzacions a baixa pressi6
Tubs i accessoris de foneria, unions i peces
especials per a xarxes d'evacuacié d'aigiies en
edificis.
Bononera sifonica de foneria .
D | i6n de los PEVS: Documentos |:| Documentos voluntarios Documentos
ocumentos para la recepcion de los PEyS: obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepcion

(Si s'estableixen)
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

[ Proyecto: |REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

Abans del subministrament del PEIS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentaci6 de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEIS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcci6 de I'Execucio de I'Obra.
Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal-lacions
Sanejament

Xarxa de clavegueram

RECEPCION DE PEyS

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.

Origen i Autoritzacions ; i
garantia e Conformitat amb requisits técnics
%) Garantia 3
Marcatge CE % conformitat a o | &

= N ducte [ § | € 2 |8
8 orma produc & |5 Z | o
) O .9 8 S
= = = E1= 192 1< |8
g 8 S w|s Sl= 18 (2 |©
= = o = =z |3
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= = or o = ®© %) ®©
|8 |0 g = | © x | € = | 2=
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o | [ |W |T c | © = S [ |8 0 | o
S [ | |O | S - | & Slz2ls[= (8 [= |¢s
> 138 |5 |& g E AR ERE:
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Tubs de Polipropilé, canalitzacions a baixa pressié . .
Control general - Recepci6é
” . Documentos |:| Documentos voluntarios Documentos
Documentos para la recepcion de los PEyS: obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepciéon

(Si s'estableixen)

Péag. 18 de 24



PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

[ Proyecto: |REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

Abans del subministrament del PEIS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentaci6 de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEIS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direcci6 de I'Execucio de I'Obra.
Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal-lacions
Aigua, ACS, contribucio solar

Instal-laci6 d'aigua

RECEPCION DE PEyS

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.

Origen i Autoritzacions ; i
garantia e Conformitat amb requisits técnics
A (%]
O Garantia O
Marcatge CE o conformitat a o | &
o (a] N S | = (%) o
8 orma producte | 8 5 2 | o
) O .9 8 S
=} = = E1= 192 1< |8
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Tubs de polietile (PE) per al subministrament
d'aigua
D | i6n de los PEVS: Documentos |:| Documentos voluntarios Documentos
ocumentos para la recepcion de los PEyS: obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepcion

(Si s'estableixen)

Abans del subministrament del PEiS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentaci6 de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEIiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2)

| Ref.: |

|Autor: |

Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aguests documents a la Direccié de I'Execuci6 de I'Obra.
Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal-lacions
Calefaccid i ventilacié

Calefaccio6

RECEPCION DE PEyS

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels

requisits essencials i obligatoris.

Origen i Autoritzacions . A ey
garantia TS Conformitat amb requisits teécnics
A (%]
O Garantia O
Marcatge CE o conformitat a o |z
5 [a] S |E o | 8
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Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de coure,
sense soldadura, per aigua i gas en aplicacions
sanitaries i de calefaccio.
Coure i aleacions de coure. Accessoris.
Conductes metal-lics
Conductes de xapa metal-lica
D I i6n de los PEVS: Documentos |:| Documentos voluntarios Documentos
ocumentos para la recepcion de los yS! obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepcié

(Si s'estableixen)

Abans del subministrament del PEIS:

Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentaci6 de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEIS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aguests documents a la Direccié de I'Execuci6 de I'Obra.
Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

UNITAT DE OBRA ACABADA

Objetivo: Verificacio de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Plan: [ Cod.: Verificacion de Parametros de ejecucion Control Criterios de
formacion de lotes

1 por la totalidad
Equips i aparells Proves i assaigs |del elemento objeto
de control

Prescipciones sobre el control de la obra acabada

Segons l'element)

Certificacio de gestié de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO)

| PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Instal-lacions
Electricitat, contribucié fotovoltaica, enllumenat

Instal-laci6 eléctrica

| RECEPCION DE PEyS

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.

Origen i Autoritzacions ; T
garantia e Conformitat amb requisits tecnics
0 Garantia 3
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Caixes generals de proteccid

Cables formats per conductors aillats amb polietile
reticulat (XLPE), en feix, a espiral visible, per a
xarxes aeries.

Caixes de registre
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto. | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |
” Documentos - Documentos voluntarios Documentos
Documentos para la recepcion de los PEyS: obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepcion

(Si s'estableixen)

Abans del subministrament del PEIS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEiS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Recopilar dels subministradors la documentacié de recepcié dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aguests documents a la Direcci6 de I'Execuci6 de I'Obra.
Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

Objetivo:Verificacié de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Plan: | Cod.: Verificacion de Parametros de ejecucion Control Criterios de
formacién de lotes

1 por cada zona
comun

Control general - Obra Acabada Proves i assaigs

Prescipciones sobre el control de la obra acabada

(Segons I'element)

Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO)

Instal-lacions

Electricitat, contribucié fotovoltaica, enllumenat

Enllumenat

Objetivo:Controlar I'origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels
requisits essencials i obligatoris.
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Ret: | [Autor: |
Origen i Autoritzacions f Fft vt
garantia T Conformitat amb requisits tecnics
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Control general - Recepci6
Lluminaries exteriors
Lluminaries interiors
Portalampades interiors
- . Documentos |:| Documentos voluntarios Documentos
Documentos para la recepcion de los PEyS: obligatorios recomendados

Prescipciones sobre el control de recepcion

(Si s'estableixen)

Abans del subministrament del PEIS:
Documents d'origen; autoritzacions administratives; Documentacié de conformitat amb requisits técnics.

Durant els subministraments dels PEiS:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Acabat el subministrament dels PEIS:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades

Recopilar dels subministradors la documentacio de recepcio dels PEIS. Gestié dels subministraments.
Lliurament d'aquests documents a la Direccié de I'Execucié de I'Obra.
Lliurament de documentacio referent a la qualitat preparada pel constructor (si l'autoriza el DEO).

UNITAT DE OBRA ACABADA

Objetivo:Verificacié de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d'obra acabada
Part de la unitat d'obra acabada

Plan: [ Cod.: Verificacion de Parametros de ejecucion Control Criterios de
formacion de lotes

. 1 por la totalidad
ENLLUMENAT EN ZONES D'EMERGENCIA Proves i assaigs | del elemento objeto
de control

Prescipciones sobre el control de la obra acabada
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
CARACTERISTICASY REQUISITS

Proyecto. | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

(Segons I'element)

Certificacio de gestio de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO)

Cobertes

Teulades de teules

Objetivo:Les verificacions seguents: Replanteig; Materials utilitzats; Execuci6 i disposicié dels elements constructius i de les
instal-lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

Plan: | Cod.: Verificacion de Parametros de ejecucion Control Criterios de
formacién de lotes

y e 1 por cada 500
Control general - Execucio Verificacio metros cuadrados

Prescipciones sobre el control de la ejecucion

(Segons I'element)

Certificacio de gesti6 de la qualitat de I'agent: Constructora (SI/NO)
Verificacions de Entiat de Control de I'Edificacié (SI/NO)

Existeix un Pla d'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
S'aprova el Pla d'autocontrol de la Constructora per part de la DF? (SI/NO)
Requereix la DF els registres de l'autocontrol de la Constructora? (SI/NO)
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT

PROJECTE DE REPARACIO | REHABILITACIO DE LA CASA DE LA VILA
DE SANT PERE DE RIBES (FASE 2)



PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
UNIDADES DE OBRA

[ Proyecto: |REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

Moviment de terres

Enderrocs
PPI1-Condicions prévies; PPI12-Mesures de seguretat; PPI3-Condicions previes; PPI4-Mesures de seguretat; PPI5-Condicions prévies;
PP16-Mesures de seguretat

1 por cada planta o nivel

PPI1-1 PPI2-1 PPI3-1 PPM4-1 PPI5-1 PPI6-1

Estructures

Prefabricades

PPI1-DESPLOM
1 por la totalidad del elemento objeto de control

PPI1-1

Estructures
Acer

Estructures metaliques
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
UNIDADES DE OBRA

| Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

Punts d'inspecci6

PPI1-Ucl - Memodria de fabricacid; PPI2-Uc2 - Planols de taller per a cada element de I'estructura; PPI13-Uc3 - Control intern de
produccio; PP14-Uc4 - Ordre d’operacions i mitjans emprats en cada procés; PP15-Uc5 - Comprovacio del sistema de tracabilitat del
control intern; PP16-Uc6 - Qualificacié dels operaris; PP17-Uc7 - Memoria de muntatge; PPI8-Uc8 - Control de la documentacio de
muntatge; PPI9-Uc9 - Control intern de produccié; PP110-Uc10 - Manipulaci6é i emmagatzematge; PPI11-Uc11 - Disposici6 i dimensions
dels elements estructurals; PP112-Uc12 - Ordre de les operacions i adequacio dels mitjans emprats en cada procés; PP113-Ucl3 -
Quialificacio dels operaris; PPI114-Uc14 - Verificacio de I'autocontrol del muntador; PPI15-Uc15 - Inspecci6 visual de les soldadures;
PP116-Uc16 - Inspecci6 visual de les unions cargolades

Criteri de formacio de lots NUm de lots de control
1 por la totalidad del elemento objeto de control 1 Lots
Frecuencia de punts d'inspeccié Previsi6 de visites d'inspeccid

PPI1-1 PPI2-1 PPI3-1 PPI4-1 PPI5-1 PPI6-1
PPI7-1 PPI8-1 PPI9-1 PPI1O-1 PPI11-1 PPI12-1
PPI13-1 PPI14-1 PPI15-1 PPI16-1

| PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Tancaments interiors

Envans de mao

| CONTROL RECEPCION

Dades:

Punts d'inspeccié

PPI1-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI2-Certificat "CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1); PPI13-Declaraci6é "CE" de conformitat del
fabricant; PPl4-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI5-Declaracié "CE" de conformitat del fabricant; PPI6-Especificacions de les
caracteristiques técniques complementaries al marcatge CE; PPI7-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI8-Declaraci6é "CE" de conformitat del
fabricant; PP19-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI10-Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant; PP111-Certificat de Control de Produccio
en Fabrica (per avaluacié 2+,2); PP112-Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries al marcatge CE; PPI113-
Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries al marcatge CE; PPI14-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI15-Certificat
de Control de Producci6 en Fabrica (per peces de categoria |, avaluacié 2+); PPI16-Declaraci6é "CE" de conformitat del fabricant; PP117-
Segell o marca de conformitat a Norma del producte

Criteri de formacio de lots NUm. de lots de control
La totalidad 1 Lots
Frecuencia de punts d'inspeccié Previsi6 de visites d'inspeccid

PPIL-1 PPI2-1 PPI3-1 PPI4-1 PPI5-1 PPI6-1
PPI7-1 PPI8-1 PPI9-1 PPI10-1 PPI11-1 PPI12-1
PPI13-1 PPI14-1 PPI15-1 PPI16-1 PPI17-1

| PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Tancaments interiors

Envans de plaques i panells

| CONTROL RECEPCION

Dades:

Punts d'inspeccié
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
UNIDADES DE OBRA

| Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

PPI1-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI2-Declaracié "CE" de conformitat del fabricant; PPI3-Especificacions de les caracteristiques
técniques complementaries al marcatge CE; PPI4-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI5-Declaracié "CE" de conformitat del fabricant; PPI6-
Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries al marcatge CE; PPI7-Marcatge "CE", (etiquetat); PP18-Declaraci6o
"CE" de conformitat del fabricant; PPI9-Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries al marcatge CE; PP110-
Marcatge "CE", (etiquetat); PPI11-Certificat "CE" de conformitat (per avaluaci6 1+,1); PPI12-Declaraci6 "CE" de conformitat del
fabricant; PP113-Especificacions de les caracteristiques tecniques complementaries al marcatge CE; PP114-Assaig Inicial de Tipus (per
avaluacié 3); PP115-Segell INCE-Marca AENOR

Criteri de formacio6 de lots Nim. de lots de control
La totalidad 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspeccid Previsi6 de visites d'inspeccid

PPIL-1 PPI2-1 PPI3-1 PPI4-1 PPI5-1 PPI6-1
PPI7-1 PPI8-1 PPI9-1 PPI10-1 PPI11-1 PPI12-1
PPI13-1 PPI14-1 PPI15-1

| PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Acabats (verticals i de sostres)

Fals sostres

| CONTROL RECEPCION

Dades:

Punts d'inspeccié

PPI1-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI2-Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant; PPI3-Especificacions de les caracteristiques
técniques complementaries al marcatge CE; PP14-Assaig Inicial de Tipus (per avaluaci6 3); PPI5-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI6-
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant; PP17-Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries al marcatge CE;
PPI18-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI9-Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant; PPI10-Especificacions de les caracteristiques
técniques complementaries al marcatge CE; PPI111-Assaig Inicial de Tipus (per avaluacié 3); PPI12-Marcatge "CE", (etiquetat); PP113-
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant; PP114-Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries al marcatge CE;
PPI15-Assaig Inicial de Tipus (per avaluacio 3); PPI16-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI117-Declaracié "CE" de conformitat del fabricant;
PPI118-Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries al marcatge CE; PP119-Assaig Inicial de Tipus (per avaluacié
3)

Criteri de formacié de lots Nim. de lots de control
La totalidad 1 Lots

Frecuencia de punts d'inspeccié Previsié de visites d'inspeccié

PPI1-1 PPI2-1 PPI3-1 PPI4-1 PPI5-1 PPI6-1
PPI7-1 PPI8-1 PPI9-1 PPI10-1 PPI11-1 PPI12-1
PPI13-1 PPI14-1 PPI15-1 PPI16-1 PPI17-1 PPI18
-1 PPI19-1

| PROCESO CONSTRUCTIVO - UNIDAD DE OBRA

Acabats (verticals i de sostres)

Pintures

| CONTROL RECEPCION

Dades:

Punts d'inspecci6
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
UNIDADES DE OBRA

[ Proyecto: |REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

PPI1-Pintura plastica

La totalidad

PPI1-1

Acabats (verticals i de sostres)

Enrajolats

PPI1-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI2-Declaracié "CE" de conformitat del fabricant; PPI3-Especificacions de les caracteristiques
tecniques complementaries al marcatge CE; PPI4-Assaig Inicial de Tipus (per avaluacié 3); PPI5-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI6-
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant; PP17-Especificacions de les caracteristiques tecniques complementaries al marcatge CE;
PPI8-Assaig Inicial de Tipus (per avaluaci6 3

La totalidad

PPIL-1 PPI2-1 PPI3-1
PPI7-1 PPIg-1

PPI4-1 PPI5-1 PPI6-1

Acabats (verticals i de sostres)

Aplacat

1 por cada 100 metros cuadrados

PPI1-1 PPI2-1 PPI3-1 PPI4-1
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
UNIDADES DE OBRA

[ Proyecto: |REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

Paviments

Paviment técnic

PPI1-Assaig de classificacio de resisténcia a lliscament; PPI2-Certificat de la classificacio de resistencia a lliscament; PPI3-
Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries al marcatg

La totalidad

PPI1-1 PPI2-1 PPI3-1

Paviments

Paviments de peces rigides

PPI1-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI2-Certificat "CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1); PPI3-Declaracié "CE" de conformitat del
fabricant; PPI4-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI5-Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant; PPI6-Especificacions de les
caracteristiques tecniques complementaries al marcatge CE; PP17-Assaig de classificaci6 de resisténcia a lliscament; PPI8-Certificat de

la classificacié de resisténcia a lliscament; PP19-Especificacions de les caracteristiques técnigues complementaries al marcatge CE

La totalidad

PPI1-1 PPI2-1 PPI3-1 PPI4-1 PPI5-1 PPI6-1

PPI7-1 PPI8-1 PPI9-1

Paviments

Paviment continu
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
UNIDADES DE OBRA

Proyecto. | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

PPI1-Uc3 -Estesa, remolinat, fresatge, poliment, empolsat; PP12-Uc2 - Estat del suport; PPI3-Ucl - Condicions previes; PPI4-Uc7 -
Aspecte acabat

1 por cada 100 metros cuadrados

PPI1-1 PPI2-1 PPI3-1 PPI4-1

Elements practicables

Finestres i balconeres

PPI1-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI2-Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant; PPI3-Especificacions de les caracteristiques
tecniques complementaries al marcatge CE; PPI4-Full de subminsitrament; PP15-Certificats d'assaigs de caracteristiques técniques;
PPI16-Distintiu de qualitat; PP17-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI8-Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant; PPI9-Certificat "CE" de
conformitat (per avaluacié 1+,1); PP110-Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries al marcatge CE; PPI111-Full
de subminsitrament; PP112-Certificats d'assaigs de caracteristiques técniques; PPI13-Distintiu de qualitat; PP114-Marcatge "CE",

(etiquetat); PP115-Declaracio "CE" de conformitat del fabricant; PPI16-Especificacions de les caracteristiques técniques
complementaries al marcatge CE; PPI117-Certificat "CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1); PP118-Marca EWAA EURAS; PPI19-Segell
INCE-Marca AENOR "N"

La totalidad

PPI1-1 PPI2-1 PPI3-1 PPI4-1 PPI5-1 PPI6-1

PPI7-1 PPI8-1 PPI9-1 PPI10-1 PPI11-1 PPI12-1
PPI13-1 PPI14-1 PPI15-1 PPI16-1 PPI17-1 PPI18
-1 PPI19-1

Elements practicables

Portes

PPI1-Full de subminsitrament; PPI2-Certificats d'assaigs de caracteristiques técniques; PPI3-Distintiu de qualitat; PP14-Full de
subministrament i etiquetat; PPI5-Marcatge "CE", (etiquetat); PP16-Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant; PPI7-Especificacions de
les caracteristiques tecnigues complementaries al marcatge CE; PP18-Marca QUALICOAT
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
UNIDADES DE OBRA

Proyecto. | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

La totalidad

PPIL-1 PPI2-1 PPI3-1 PPI4-1 PPI5-1 PPI6-1
PPI7-1 PPI8-1

Elements de proteccié i senyalitzacio

Baranes

PPI1-Documentacio6 d'origen: Full de subministrament i etiquetat; PPI2-Certificat d'origen; PPI3-Marcatge "CE", (etiquetat); PP14-
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant; PP15-Especificacions de les caracteristiques tecniques complementaries al marcatge CE;
PPI6-Certificat de Control de Produccié en Fabrica (per avaluaci6 2+,2); PPI7-Marcatge "CE", (etiquetat); PP18-Declaraci6 "CE" de
conformitat del fabricant; PP19-Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries al marcatge CE; PPI10-Certificat de
Control de Produccié en Fabrica (per avaluacié 2+,2); PPI11-Full de subministrament

La totalidad

PPIL-1 PPI2-1 PPI3-1 PPI4-1 PPI5-1 PPI6-1

PPI7-1 PPI8-1 PPI9-1 PPI10-1 PPI11-1

PPI1-Ucl - Protecci6 de desnivells, mesures de seguretat; PP12-Uc2 - Compliment de les mesures de seguretat en el disseny de la
barana; PPI3-Uc3 - Col-locacié / Execuci6 de la barana; PP14-Uc4 - Protecci6 de la barana

1 por cada planta o nivel

PPI1-1 PPI2-1 PPI3-1 PPI4-1

Instal-lacions

Telecomunicacions (ICT)
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
UNIDADES DE OBRA

[ Proyecto: |REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

1-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI2-Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant; PPI3-Marcatge "CE", (etiquetat); PP14-Declaraci6
"CE" de conformitat del fabricant

La totalidad

PPI1-0 PPI2-0 PPI3-0 PPI4-0

PPI1-Prova de funcionament; PPI2-Prova de funcionament

PPI1-0 PPI2-0

Instal-lacions

Proteccio al foc (IPC)

PPI1-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI2-Certificat "CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1); PPI3-Declaracié "CE" de conformitat del
fabricant; PP14-Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries al marcatge CE; PPI5-Segell o marca de conformitat
a Norma del producte; PPI6-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI7-Certificat "CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1); PPI18-Declaracié "CE"
de conformitat del fabricant; PP19-Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries al marcatge CE; PP110-Segell o
marca de conformitat a Norma del producte; PPI11-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI112-Certificat "CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1);
PPI113-Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant; PPI14-Especificacions de les caracteristiques técniques complementaries al
marcatge CE; PPI15-Distintiu o marca de conformitat a norma; PPI16-Segell o marca de conformitat a Norma del producte; PPI17-Segell
0 marca de conformitat a Norma del producte; PP118-Segell o marca de conformitat a Norma del producte

La totalidad
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
UNIDADES DE OBRA

[ Proyecto: |REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

PPIL-0 PPI2-0 PPI3-0 PPI4-0 PPI5-0 PPI6-0
PPI7-0 PPI8-0 PPI9-0 PPI10-0 PPI11-0 PPI12-0
PPI13-0 PPI14-0 PPI15-0 PPI16-0 PPI17-0 PPI18

PPI1-Ucl - Tipus i caracteristiques dels equips; PPI12-Uc2 - Emplagament, connexions i fixacions; PPI13-Uc3 - Proteccions i
senyalitzacions; PP14-Uc3 - Tipus,Caracteristiques i col-locaci6 de les portes resistents al foc i d'ascensor; PP15-Uc4 - Segallats i
comportes tallafocs, per al pas d'instal-lacions; PP16-Uc6 - Ventilacié natural dels recorreguts protegits; PPI7-Uc7 - Reacci¢ al foc de
materials de construccid i elements constructius, decoratius i de mobiliari; PPI8-Uc9 - Intervenci6 dels bombers

1 por la totalidad del elemento obieto de control

PPI1-0 PPI2-0 PPI3-0 PPI4-0 PPI5-0 PPI6G-0

PPI7-0 PPI8-0

PPI1-Verificacio de I'ajusst de les senyals documentades amb les col-locades. Control de la col-locacio de les senyals; situacio i
, dimensions de les senyals; PPI2-Verificacio de I'ajust de les senyals documentades amb les col-locades. Control de la
col-locacié de les senyals; situacid i visibilitat; dimensions de les senyals

1 por la totalidad del elemento objeto de control

PPI1-0 PPI2-0

Instal-lacions

Sanejament

Evacuacio d'aiglies residuals i pluvials
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
UNIDADES DE OBRA

Proyecto. | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

PPI11-Documentaci6 del subministrador del producte; PPI12-Etiquetat segons norma d'aplicaci6; PPI3-Marcatge "CE", (etiquetat); PPI4-
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant; PP15-Especificacions de les caracteristiques tecniques complementaries al marcatge CE;
PP16-Documentaci6 del compliment de les condicions del producte; PP17-Certificat de conformitat a norma UNE d'aplicaci6; PPI8-Full de
submininistrament

La totalidad

PPIL-1 PPI2-1 PPI3-1 PPI4-1 PPI5-1 PPI6-1

PPI7-1 PPIg-1

Instal-lacions
Sanejament

Xarxa de clavegueram
PPI1-Marcatge Norma UNE EN 1852-1:1998, (etiquetat); PPI12-Certificat "UNE EN 1852-1:1998" de conformitat.; PPI3-Certificat d'assaig
d'estanquitat; PP14-Certificat d'aixafament; PPI5-Certificat d'assaig de flexié longitudinal (opcional

La totalidad

PPIL-1 PPI2-1 PPI3-1 PPI4-1 PPI5-1

Instal-lacions
Aigua, ACS, contribucié solar
Instal-lacié d'aigua

PPI1-Documentacié del subministrador del producte
La totalidad
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
UNIDADES DE OBRA

[ Proyecto: |REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

[PPIL -0 |

Instal-lacions
Calefaccio i ventilacié

Calefaccio
PPI1-Marca de conformitat a Norma del producte (N AENOR); PPI2-Certificat de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR);

PPI3-Homologacié pel Ministeri d'Industria; PPI4-Certificat de conformitat a requisits reglamentaris (CCRR); PPI15-Documentacio del
subministrador del producte; PP16-Documentacié del subministrador del producte

La totalidad

PPIL-0 PPI2-0 PPI3-0 PPI4-0 PPI5-0 PPI6-0

PPI1-Verificaci6 de les dades de funcionament
1 por la totalidad del elemento objeto de control

PPI1 -0

Instal-lacions

Electricitat, contribucié fotovoltaica, enllumenat

Instal-lacié eléctrica
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
UNIDADES DE OBRA

Proyecto. | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

PPI11-Documentaci6 del subministrador del producte; PP12-Documentacié del subministrador del producte; PPI3-Documentacié del
subministrador del producte

La totalidad

PPI1-0 PPI2-0 PPI3-0

PPI1-Condicions de seguretat: Continuitat dels conductors de proteccid, resissténcia a terra, i sensibilitat del diferencial; PP12-
Condicions de funcionament: Tensid en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau d'electrificacid, etc.

1 por cada zona comuin 0 Lots

PPI1-0 PPI2-0

Instal-lacions
Electricitat, contribucié fotovoltaica, enllumenat

Enllumenat

PPI1-Certificat de poténcia total de I'equip d'enllumenat; PPI12-Documentacié del subministrador del producte; PPI3-Documentacié del
subministrador del producte; PP14-Documentacié del subministrador del producte

La totalidad

PPI1-0 PPI2-0 PPI3-0 PPI4-0
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
UNIDADES DE OBRA

Proyecto. | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |

PPI1-Nivells minims d'il-luminaci6 en zones d'emergéncia; PPI2-Grau d'assoliment d'il-luminaci6 en funcié del temps transcorregut en
zones d'emergéncia; PPI3-Luminancia en equips, quadres, instal-lacions manuals

1 por la totalidad del elemento obieto de control

PPI1-0 PPI2-0 PPI3-0

Cobertes

Teulades de teules

PPI1-Ucl - Condicions prévies; PPI12-Uc2 - Compatibilitat de materials; PP13-Uc3 - Pendents; PPI4-Uc4 - Estructura de suport; PP15-Uc5
- Cobertura, disposici6 i sistema de fixaci6; PPI16-Uc6 - Disposicié d'aillament térmic; PPI7- uc7 - Carener; PPI8-Uc8 - Aiguafons

1 por cada 500 metros cuadrados

PPIL-1 PPI2-1 PPI3-1 PPI4-1 PPI5-1 PPI6-1
PPI7-1 PPI8-1
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION

OBRA:

REFERENCIA:Enderrocs
LOTES:[Lote-01]

Verificacié
Assaigs

PARAMETROS DE CONTROL

Control general - Execucio

Condicions prévies

Mesures de seguretat O

Control general - Execucio

Condicions prévies 8

Mesures de seguretat O

Control general - Execucio

Condicions prévies 8

Mesures de seguretat O

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD
OBRA:
0
2
]
% (%]
REFERENCIA:Prefabricades c|S
LOTES:[Lote-01] 2|3
&
o
VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD REALIZADAS SOBRE LAS UNIDADES DE | & | £
Control general - Obra Acabada
DESPLOM o

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION

OBRA:

REFERENCIA:Estructures metaliques
LOTES:[Lote-01]

PARAMETROS DE CONTROL

Verificacié
Assaigs

Documentacié de taller

Ucl - Memoria de fabricacid

Uc2 - Planols de taller per a cada element de I'estructura O

Uc3 - Control intern de produccio O
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION

OBRA:

REFERENCIA:Estructures metaliques
LOTES:[Lote-01]

Verificacié
Assaigs

PARAMETROS DE CONTROL

Control general - Execucio

Uc4 - Ordre d’'operacions i mitjans emprats en cada procés

Uc5 - Comprovaci6 del sistema de tragabilitat del control intern O

Uc6 - Qualificacio dels operaris O

Documentacié de muntatge

Uc7 - Memodria de muntatge O
Uc8 - Control de la documentacié de muntatge O
Uc9 - Control intern de produccié O

Control general - Execuci6

Uc10 - Manipulacié i emmagatzematge O
Ucl1l - Disposici6 i dimensions dels elements estructurals O
Ucl2 - Ordre de les operacions i adequacié dels mitjans emprats en cada procés O
Uc13 - Qualificaci6 dels operaris O
Uc14 - Verificacio de l'autocontrol del muntador O
Uc15 - Inspeccié visual de les soldadures O
Uc16 - Inspecci6 visual de les unions cargolades O

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA el Autoritzacions
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia|  administratives Conformitat amb requisits tecnics
OBRA: [8) Garantia @
Marcatge CE & | conformitata | o =
= Norma producte | 'S |2 2|3
© S |8 8|5
=i - - E(l=Slan|lE]|Q
g g g w8 2l=(8|2|2
°lz|E| |5 s|E AR EIEE:
S|l s8|L &) |8 |2 Z|o|&|©
REFERENCIA:Envans de mao 2| S| E = gle Z|2|e|®|=|5
LOTES:[Lote-01] z|l<]8 Is) g|8 Ple|la| | S|T
€| o 3] % | olZ|Elg|lB|a|lo
S13|5|8]8 <|2] |§|2|2|8|2|se
3122|285 T |8 sla|=|5|8|%|s8
c|lc|=]| s c| E =)} o 0| .2
o|sS|s|8|= 5| = o(<|a|lo|lo|3 2
Sle|lg|=]|8 n|lc|ZS|E|lo|sg| 2 =[C|E|S
2181l |E|E|Lls|2|5|E|S|8(E|8|5|3
PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 218181818 alZ|1%18|13|2|2(2(8|8|58|z=
Ciment comu per morters
Marcatge "CE", (etiquetat) 'S
Certificat "CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1) O
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

| Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA Origen | Altorfzacions
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia|  administratives Conformitat amb requisits tecnics
OBRA: O Garantia 3
Marcatge CE & | conformitata | | Z
& Norma producte | S | S el 3
© S |3 8|5
=] = = El=|olc|9
o @ @ @ o lo|ls5|@
= = o E)J = (52|52
le| E 5 = alel2|>38
ds|&|s © Els o255
REFERENCIA:Envans de mao Z|C|E = $|E Z|o|e(@®|=]|5
LOTES:[Lote-01] 2|58 S g8 Clelw| g2
(€| o g | g o | E 3 sle|o|o
s|lz|2|Y|zB slo|l [8|2/2|8|S|gle
AN (8| |8|d|w|5]|8|5|8
c|O|R| X c| € ()] i @ | =
o |8l g| ®| = o|l<|uw|T|lo| S| C
SIElS|E|elulallzlzlcla|®lo|S|E|8
AHHHHEEE R EEHH R
PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS Zlo|dlS|S8|alz|2(o|o|2(=|12|8|E|alz
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 'S
Arids i fillers, de matéries naturals, artificials o reciclats, per a
morters per al ram de paleta, paviments, revestiments interiors,
arrebossats exteriors, fonamentacio, reparacions i pastes
Marcatge "CE", (etiquetat) 'S
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 'S
Especificacions de les caracteristiques técniques O
complementaries al marcatge CE
Per morters industrials per al ram de paleta prescrits
Marcatge "CE", (etiquetat) 'S
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant O
Additius per morters de ram de paleta.
Marcatge "CE", (etiquetat) 'S
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant O
Certificat de Control de Produccié en Fabrica (per avaluacié O
2+,2)
Especificacions de les caracteristiques técniques O
complementaries al marcatge CE
Control general - Recepcié
Especificacions de les caracteristiques técniques O
complementaries al marcatge CE
Marcatge "CE", (etiquetat) 'S
Certificat de Control de Produccié en Fabrica (per peces de O
categoria |, avaluacio 2+)
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 'S
Segell o marca de conformitat a Norma del producte 'S
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

| Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA . . o
Origen i Autoritzacions

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia|  administratives Conformitat amb requisits técnics

OBRA: Garantia

conformitat a
Norma producte

DPC

Marcatge CE

REFERENCIA:Envans de plaques i panells
LOTES:[Lote-01]

Fulls de subministra. etiquetat.
Declaracié de conformitat

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d'origen s/especif. técniques
Fitxa de caract. Tecniques
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d'idoneitat tecnica

Certificat CE
Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta CE
CCRR

Garantia del fabricant
Control producci6 fabrica
Homologacio

Marca AENOR "N"

DITE
Altres

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Perfileria metal-lica per a particions, murs i sostres en plaques
de guix laminat.

Marcatge "CE", (etiquetat)

O

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 'S

Especificacions de les caracteristiques técniques O
complementaries al marcatge CE

Fixacions mecaniques per a sistemes de placa de guix laminat

Marcatge "CE", (etiquetat) 'S

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 'S

Especificacions de les caracteristiques técniques O
complementaries al marcatge CE

Plaques de guix laminat (cartr6-guix per a sostres, envans i
revestiments)

Marcatge "CE", (etiquetat) 'S

Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant O

Especificacions de les caracteristiques técniques O
complementaries al marcatge CE

Productes manufacturats de llana mineral, amb o sense
revestiment, utilitzats com aillament termic d'edificis. Fabricats
com feltres, mantes, plafons o planxes.

Marcatge "CE", (etiquetat) 'S

Certificat "CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1) O

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 'S

Especificacions de les caracteristiques técniques O
complementaries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluaci6 3) 'S

Segell INCE-Marca AENOR 'S

() Sin estado (2 Solicitado {11) Recepcionado 2} Aceptado i@ Rechazado Pag. 4 de 20



SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

[ Proyecto: |REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2)

| Ref.: |

|Autor: |

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

Origen i Autoritzacions
garantia administratives

Conformitat amb requisits tecnics

REFERENCIA:Fals sostres
LOTES:[Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Fulls de subministra. etiquetat.

Marcatge CE

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Declaracié de conformitat

Certificat CE
Control producci6 fabrica

Garantia del fabricant
DITE

Altres

Addicional a etiqueta CE

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d'origen s/especif. técniques
Fitxa de caract. Tecniques
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d'idoneitat tecnica

Perfileria metal-lica per a particions, murs i sostres en plaques
de guix laminat.

Marcatge "CE", (etiquetat)

O

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les caracteristiques técniques
complementaries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluaci6 3)

Adhesius a base de guix per plafons de guix

Marcatge "CE", (etiquetat)

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les caracteristiques técniques
complementaries al marcatge CE

Adhesius a base de guix per a aillament termic-acustic de
plafons de compdsit i plaques de guix

Marcatge "CE", (etiquetat)

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les caracteristiques técniques
complementaries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluaci6 3)

Plaques de guix laminat. Cartré-guix per a sostres, envans i
revestiments

Marcatge "CE", (etiquetat)

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les caracteristiques técniques
complementaries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluacié 3)

Material de juntes per a planxes de guix laminat. Cartro-guix per
a sostres, envans i revestiments

Marcatge "CE", (etiquetat)

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les caracteristiques técniques
complementaries al marcatge CE

Assaig Inicial de Tipus (per avaluaci6 3)

[l Sin estado ([J) Solicitado @ Recepcionado
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO

CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

[ Proyecto: |REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Ret: | [Autor: |
METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA Origen | Altorfzacions
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia|  administratives Conformitat amb requisits tecnics
OBRA: 3 Garantia @
Marcatge CE % conformitata [ o | 2
& Norma producte | S | S 23
© S |8 S |'g
=] — = E(LlanlE|S
g 8 8 w|8 8l=|3|32|%<
°l=|E| |5 ClE 2lg|8|2|8
- S|g| S © =[S o2 (o|lg]| @
REFERENCIA:Pintures Z|C|E = $|E Z|o|e(@®|=]|5
LOTES:[Lote-01] |8 2 'S g8 = g N R = =
IEEIME =8| [<|S|5|8|8|5|%
= K = S|zl 5|32
3|12|2(2|8 B & S|E|w|5|8|0]5
cs|lo|&| = c| € 2| g i n |2
| = E S|= o ~ o 0w | T (O = %
HEEHE MR R R R EE
HHEHEEREEHEHE I EHHEE
PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS c|o|alo|lo|lalZ|R|P|ol2|=|L|S|E|al=z
Control general - Recepci6
Pintura plastica O
METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA Origen | Altorfzacions
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia|  administratives Conformitat amb requisits tecnics
OBRA: 3 Garantia @
Marcatge CE % conformitata [ o | 2
& Norma producte | S [ S 2|8
S o8 S [ '€
=] = — E(LlanlE|S
g 8 & w| s 8l=|3|32|%€
“lz|E| |5 2| E AEHEE
- s|{g|o ] S5 |2 Z|o|w| @
REFERENCIA:Enrajolats Z|C|E = $|E Z|2|e(@®|=]|5
LOTES:[Lote-01] |88 S g8 O - N I B
(€| o g o | g o | & E sle|o|o
HHHAHEREERHEBLHEBE
R I = TS SlW|®|o6| o S
s|S|(g| 2 c| E 2| g K a8
s|ElE|g|s slzla|S|5|el2]8|2|8
clslslE|lslwle|lelz|E|e|8S(RI=s|c|E|S
HHEHEEREE N E I EHHEE
PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS IS A R A A S B A A e Rl =
Adhesius per a rajoles ceramiques
Marcatge "CE", (etiquetat) 'S
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant O
Especificacions de les caracteristiques técniques O
complementaries al marcatge CE h
Assaig Inicial de Tipus (per avaluaci6 3) O
Rajoles ceramiques fabricades per extrusié o premsat
Marcatge "CE", (etiquetat) 'S
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant O
Especificacions de les caracteristiques técniques O
complementaries al marcatge CE h
Assaig Inicial de Tipus (per avaluacio 3) 'S
() Sin estado (2 Solicitado {11) Recepcionado 2} Aceptado i@ Rechazado
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION

OBRA:

REFERENCIA:Aplacat
LOTES:[Lote-01]

Verificacié
Assaigs

PARAMETROS DE CONTROL

Control general - Execucio

Ucl - Condicions prévies

Uc2 - Estat del suport O
Uc3 - Sistema / material de fixacio O
Uc4 - Disposicio de les plaques O

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA Origen | Altorfzacions
h Pl h Conformitat amb requisits tecnics
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia|  administratives ' requisi '
OBRA: [§) Garantia @
Marcatge CE & | conformitata |0 | Z
& Norma producte | S [ S 2|8
© o .9 8|5
=} — — El=lanlc|8
g g 8 w| 8 Sl=]8[2|%
| .. |E = OlE 2315|885
_ — |55 & gls o2 5|5|¢e
REFERENCIA:Paviment técnic ZlLe|E S $|E Zlo|o[@|£]5
LOTES:[Lote-01] 2|88 S Z|3 Cla|w|Flg|8
(€| o g o | g o | & 3 sle|o|o
S1E(3|4l3 cls| |8|2|2|8|5|gle
a|° |2 = T | S|lh|a|s|o (s}
c|O|R| X c| € ()] i @ | =
o |8l g| ®| = o|l<|uw|T|lo|S]|C
S|E|l=|&8]|0© Ll=|xl|s o S|S| @
sl 8|8 |(E|lE|lw|gle|T|E|2|8|®|(E|c|E]|2
e — c = =
=|5|8|5|5|El2|3|2|6|5|&8|38|5|2|2|%
PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS T|lo|lalololal<s|<|w|O|Z|=|<|Oo|I|a|x
Verificacié de la classificacié davant del lliscament
Assaig de classificacié de resisténcia a lliscament O
Certificat de la classificacié de resisténcia a lliscament O
Especificacions de les caracteristiques técniques O
complementaries al marcatge CE

() Sin estado (2 Solicitado {11) Recepcionado 2} Aceptado i@ Rechazado Pag. 7 de 20



SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

| Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA . . o
Origen i Autoritzacions
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia administratives

Conformitat amb requisits tecnics

OBRA: Garantia

conformitat a
Norma producte

DPC

Marcatge CE

REFERENCIA:Paviments de peces rigides
LOTES:[Lote-01]

Fulls de subministra. etiquetat.
Declaracié de conformitat

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d'origen s/especif. técniques
Fitxa de caract. Tecniques
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d'idoneitat tecnica

Certificat CE
Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta CE
CCRR

Garantia del fabricant
Control producci6 fabrica
Homologacio

Marca AENOR "N"

DITE
Altres

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Ciment comu per morters

Marcatge "CE", (etiquetat)

O

Certificat "CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1) O

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 'S

Rajoles ceramiques fabricades per extrusio o prensat per a Us
en paviments interiors i exteriors, per zones de vianants i
vehicles, i zones subjectes a reglamentacié se substancies
perilloses.

Marcatge "CE", (etiquetat) 'S

Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant 'S

Especificacions de les caracteristiques técniques O
complementaries al marcatge CE

Verificacié de la classificacié davant del lliscament

Assaig de classificaci6 de resistencia a lliscament 'S

Certificat de la classificacié de resisténcia a lliscament O

Especificacions de les caracteristiques técniques O
complementaries al marcatge CE

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION

OBRA:

REFERENCIA:Paviment continu
LOTES:[Lote-01]

Verificacié
Assaigs

PARAMETROS DE CONTROL

Control general - Execucio

Uc3 -Estesa, remolinat, fresatge, poliment, empolsat

Uc2 - Estat del suport O

Ucl - Condicions prévies O

Uc7 - Aspecte acabat O

() Sin estado (2 Solicitado {11) Recepcionado 2} Aceptado i@ Rechazado Pag. 8 de 20



SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2)

| Ref.: |

|Autor: |

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

OBRA:

Origen i Autoritzacions
garantia administratives

Conformitat amb requisits tecnics

REFERENCIA:Finestres i balconeres
LOTES:[Lote-01]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Marcatge CE

D

Garantia
conformitat a
Norma producte

Fulls de subministra. etiquetat.
Declaracié de conformitat

Certificat CE
Control producci6 fabrica

Garantia del fabricant
DITE

Altres

Addicional a etiqueta CE

Segell, marca conformitat

CCRR

Homologacio

Marca AENOR "N"

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d'origen s/especif. técniques
Fitxa de caract. Tecniques
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d'idoneitat tecnica

Vidre laminat de seguretat.

Marcatge "CE", (etiquetat)

O

Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les caracteristiques técniques
complementaries al marcatge CE

Control general - Recepcié

Full de subminsitrament

Certificats d'assaigs de caracteristiques técniques

Distintiu de qualitat

Finestres exteriors sense caracter de resisténcia al foc i/o control
de fuites de fum.

Marcatge "CE", (etiquetat)

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant

Certificat "CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1)

Especificacions de les caracteristiques técniques
complementaries al marcatge CE

Control general - Recepci6

Full de subminsitrament

Certificats d'assaigs de caracteristiques técniques

Distintiu de qualitat

Portes peatonals exteriors sense caracter de resisténcia al foc
iflo control de fuites de fum.

Marcatge "CE", (etiquetat)

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les caracteristiques técniques
complementaries al marcatge CE

Certificat "CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1)

Control general - Recepci6

[l Sin estado ([J) Solicitado @ Recepcionado

2} Aceptado
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

| Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA Origen | Altorfzacions
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia|  administratives Conformitat amb requisits tecnics
OBRA: 3 Garantia @
Marcatge CE % conformitata [ o | 2
& Norma producte | S | S el 3
D o8 S [ '€
S o - = |Q®[(nl[E]| o
o © ] © o lo|ls5|@
= = o E)J = 52|52
© € é S © é 7|2 g > =
- - S|g| S © = | S I I O I I T
REFERENCIA:Finestres i balconeres Zle|< ©° $|E z| 9o |2|=|5
LOTES:[Lote-01] 2|88 ks =l ] Cle|lv||8S|s
= 3] | o|lZ|Elg|B|a|
s|lo|lolw|s c | O .g % S|S|S oo
AT s|E| [g|E|5|5|8|5]5
cs|lo|&| = c| € 2| g i n |2
sl£|g|&ls Slole|Sl5l8|2]8]2|8
clslslE|lslwle|lelz|E|e|8S(RI=|c|E|S
HHEHEEREEHEHE I EHHEE
PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS IS A R A A S A A S e Rl =
Marca EWAA EURAS O
Control general - Recepcié
Segell INCE-Marca AENOR "N" O
METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA Chaen Autoritzacions
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia|  administratives Conformitat amb requisits técnics
OBRA: 8} Garantia 3
Marcatge CE & | conformitata | | Z
= Norma producte | © | ‘€ 2|8
g S|g g |E
5 - - E|8laolE|S
=y g S w(s Sle|S|2|2®
®|.|E = O|E a|lo|5|2|®
L= = Qo c | = [ I =
Clas|Q ) oL SiB|loc|®|@
REFERENCIA:Portes Z1e|E ps S|E Z|o|lo(@|£]|5
LOTES:[Lote-01] |58 S g8 el 2 =82
€80 g o | @ © % S|5|8[T|®
S1Z|2(8]|8 Slg clz|2|2|5|8|2
ol 8 = = o] c g wl| & _5 ©ol|lgplo
() 8 S| || = g o | < nwn|loc|lo| 3|
sSl|lEeElx]|L]| 9o =l==|le|ldl|lcs|l2o|T|E| S
o|8|S(E|E|lw|(d|8|o|x|8|S|®B|[E|a|S|=2
S|e|o|la|s|E|=|8|8|o|s|&|d|ala|8]|8
PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS T|lo|lalo|lo|lal<|<|n|Oo|lz|=|<|Oo|Z|alx
Control general - Recepcié
Full de subminsitrament O
Certificats d'assaigs de caracteristiques técniques 'S
Distintiu de qualitat 0O
Documentaci6 d'origen
Full de subministrament i etiquetat 'S
Vidre laminat de seguretat.
Marcatge "CE", (etiquetat) O
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 'S
Especificacions de les caracteristiques técniques O
complementaries al marcatge CE h
Control general - Recepci6
Marca QUALICOAT O
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA . . o
Origen i Autoritzacions
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia administratives

Conformitat amb requisits tecnics

OBRA: [8) Garantia

Marcatge CE conformitat a
Norma producte

DP!

REFERENCIA:Baranes
LOTES:[Lote-01, Lote-01]

Fulls de subministra. etiquetat.
Declaracié de conformitat

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d'origen s/especif. técniques
Fitxa de caract. Tecniques
Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d'idoneitat tecnica

Certificat CE
Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta CE
CCRR

Garantia del fabricant
Control producci6 fabrica
Homologacio

Marca AENOR "N"

DITE
Altres

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Baranes prefabricades

Documentaci6 d'origen: Full de subministrament i etiquetat 'S

Certificat d'origen O

Condicions tecniques de subministrament de productes llargs y
plans, laminats en calent.

Marcatge "CE", (etiquetat) 'S

Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant 'S

Especificacions de les caracteristiques técniques O
complementaries al marcatge CE

Certificat de Control de Produccié en Fabrica (per avaluacié O
2+,2)

Condicions tecniques de subministrament de fustes de seccions
rectangulars per baranes amb fusta

Marcatge "CE", (etiquetat) 'S

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant O

Especificacions de les caracteristiques técniques O
complementaries al marcatge CE

Certificat de Control de Producci6 en Fabrica (per avaluacié 'S
2+,2)

Full de subministrament O

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION

OBRA:

REFERENCIA:Baranes
LOTES:[Lote-01, Lote-01]

Verificacié
Assaigs

PARAMETROS DE CONTROL

Control general - Execucio

Ucl - Proteccio de desnivells, mesures de seguretat O

() Sin estado (2 Solicitado {11) Recepcionado 2} Aceptado i@ Rechazado P4ag. 11 de 20



SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION

OBRA:
REFERENCIA:Baranes he]
LOTES:[Lote-01, Lote-01] § o
= | '©
- e a
PARAMETROS DE CONTROL 212
Uc2 - Compliment de les mesures de seguretat en el disseny de la barana O
Uc3 - Col-locaci6 / Execuci6 de la barana
Uc4 - Protecci6 de la barana O

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA Chaen Autoritzacions
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia|  administratives Senformitat ambtequiststecnics
OBRA: (@) Garantia 8
Marcatge CE % conformitata [ o | 3
= Norma producte | S | '€ o8
© S |8 ol
=] P - E|lS|lonlE]| @
=y g S w(s Sl=|8|2|%
@ = = O| e olo|lTc|o|x
le| E 5 gl E al2lel2|S
. S|g|S © =[S |9 P (o|g]| @
REFERENCIA:Telecomunicacions (ICT) Z1e|E = SAR= Z|o|lo(@|£]|5
LOTES] 8] 8 3] S| 8 Clg|la| | S|
|8 e | g x| E|lc|8|3|o
Els|8|w|3 ololc|g| s
2o °© | Q Sl 5|8
a[S(22]|8 T8 sii|a|l5|8|0|8
c|lOo|R| <= c| & o)) o n|.8
o|ls|s| 8|5 5| = o(<|a|lo|lo|3 S
Slelg|=|8 n|lc|g|X|le|g DN || E| Y
2ielo|E|E(E|e|s|olx|E|2|(R|E|S(5|T
S|c|lo|o|los|lE|lE|ls|lo|s|ls|g|a|B8|2|S
PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS z|lo|lalo|lolal<|<|low|Oo|lzl=|[<|Oo|I|lalx
Aparells per a instal-lacions de telecomunicacions
Marcatge "CE", (etiquetat) 'S
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 'S
Aparells per a instal-lacions de telecomunicacions
Marcatge "CE", (etiquetat) 'S
Declaracié "CE" de conformitat del fabricant 'S

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD

OBRA:
(%)
)
<
21 @
REFERENCIA:Telecomunicacions (ICT) c|§
LOTES:[] 2|8
sl
o
VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD REALIZADAS SOBRE LAS UNIDADES DE | & | 2
Control general - Obra Acabada
Prova de funcionament O

Control general - Obra Acabada

() Sin estado (2 Solicitado {11) Recepcionado 2} Aceptado i@ Rechazado P4ag. 12 de 20



SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Ret: | [Autor: ]
METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD
OBRA:

REFERENCIA:Telecomunicacions (ICT)
LOTES:]

VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD REALIZADAS SOBRE LAS UNIDADES DE

Inspeccions

Prova de funcionament

) |Proves i assaigs

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE

Autoritzacions
administratives

Origen i

garantia Conformitat amb requisits tecnics

OBRA:

Garantia
conformitat a
Norma producte

DPC

Marcatge CE

REFERENCIA:Protecci6 al foc (IPC)
LOTES:[]

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Fulls de subministra. etiquetat.
Declaraci6 de conformitat

Assaigs s/norma s/especificacio
Certif. d'origen s/especif. teécniques
Fitxa de caract. Tecniques

Certificat CE
Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta CE
CCRR

Garantia del fabricant
Control producci6 fabrica
Homologacio

Marca AENOR "N"

DITE
Altres

Distintius de qualitat voluntaris

Avaluacions d'idoneitat técnica

Polsadors manuals d'alarma.

Marcatge "CE", (etiquetat)

O

Certificat "CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1)

Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les caracteristiques técniques
complementaries al marcatge CE

Segell o marca de conformitat a Norma del producte

Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius acustics.

Marcatge "CE", (etiquetat)

Certificat "CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1)

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les caracteristiques técniques
complementaries al marcatge CE

Segell o marca de conformitat a Norma del producte

Extintors portatils d'incendis.

Marcatge "CE", (etiquetat)

Certificat "CE" de conformitat (per avaluacié 1+,1)

Declaraci6 "CE" de conformitat del fabricant

Especificacions de les caracteristiques técniques
complementaries al marcatge CE

Distintiu 0 marca de conformitat a norma

() Sin estado 2 Solicitado

@ Recepcionado

2} Aceptado i@ Rechazado
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

| Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA Origen | Altorfzacions
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia|  administratives Conformitat amb requisits tecnics
OBRA: O Garantia 3
Marcatge CE & | conformitata | | Z
& Norma producte | S | S 23
© S |3 8|5
=] = = El=lanlc|8
o @ @ @ o lo|ls5|@
= = O EJ) = o |5 2|3 =
®le|E 5 =|E alg|lEl2|S
. S| g|O © <o S |1L(alo|w| @
REFERENCIA:Protecci6 al foc (IPC) Z|C|E S 8| Z|o|e(@®|=]|5
LOTES:[] |58 g g8 SlEl2 =82
El€| o ) | g © % E|5|8[T|®
212|2|8|3 =12 |8|2|8|2|5|8|e
7} g -g = |5 3| £ Slw|a|s5|°|al|o
o lS[c| B | = 5 o|l<|w|o|o|S|C
SIElS|E|elulallzlzlcla|®lo|S|E|8
HHHEEHBEHHEEHE IR
PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS Zlo|dlS|S8|alz|2(o|o|2(=|12|8|E|alz
Senyalitzacié de les vies d'evacuacio
Segell o marca de conformitat a Norma del producte 'S
Senyalitzacié dels mitjans manuals de proteccié contra incendis
Segell o marca de conformitat a Norma del producte 'S
Senyalitzacioé fotoluminiscent
Segell o marca de conformitat a Norma del producte 'S
METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION
OBRA:
REFERENCIA:Protecci6 al foc (IPC) :8
LOTES] g3
|5
PARAMETROS DE CONTROL g 2
Control general - Execucio
Ucl - Tipus i caracteristiques dels equips O
Uc2 - Emplagament, connexions i fixacions O
Uc3 - Proteccions i senyalitzacions O
Control general - Execuci6
Uc3 - Tipus,Caracteristiques i col-locacié de les portes resistents al foc i d'ascensor O
Uc4 - Segallats i comportes tallafocs, per al pas d'instal-lacions O
Uc6 - Ventilaci6é natural dels recorreguts protegits O
Uc7 - Reacci6 al foc de materials de construcci6 i elements constructius, decoratius i de mobiliari O
Uc9 - Intervenci6 dels bombers O

() Sin estado (2 Solicitado {11) Recepcionado 2} Aceptado i@ Rechazado P4g. 14 de 20



SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD
OBRA:
0
2
<
% %]
REFERENCIA:Proteccid al foc (IPC) c|S
LOTES:[] o g
&
o
VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD REALIZADAS SOBRE LAS UNIDADES DE | & | £
SENYALITZACIO DELS MITJANS DE PROTECCIO
Verificacio de l'ajusst de les senyals documentades amb les col-locades. Control de la col-locacié de les senyals; situacio i 'S
visibilitat; dimensions de les senyals
SENYALITZACIO DELS MITJANS D'EVACUACIO
Verificaci6 de I'ajust de les senyals documentades amb les col-locades. Control de la col-locaci6 de les senyals; situacié i 'S
visibilitat; dimensions de les senyals

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA o o
Origen i Autoritzacions
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia administratives

Conformitat amb requisits tecnics

OBRA: Garantia

conformitat a
Norma producte

DPC

Marcatge CE

REFERENCIA:Evacuaci6 d'aiglies residuals i pluvials
LOTES:[Lote-01]

Fulls de subministra. etiquetat.

Certif. d'origen s/especif. teécniques
Fitxa de caract. Tecniques

Declaraci6 de conformitat
Assaigs s/norma s/especificacio

Certificat CE
Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta CE
CCRR

Garantia del fabricant
Control producci6 fabrica
Homologacio

Marca AENOR "N"

DITE
Altres

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Distintius de qualitat voluntaris
Avaluacions d'idoneitat tecnica

Tubs de Polipropilé, canalitzacions a baixa pressi6

Documentacié del subministrador del producte 'S

Tubs i accessoris de foneria, unions i peces especials per a
xarxes d'evacuacié d'aigues en edificis.

Etiquetat segons norma d'aplicacio O

Marcatge "CE", (etiquetat) 'S

Declaracié "CE" de conformitat del fabricant O

Especificacions de les caracteristiques técniques O
complementaries al marcatge CE

Documentacié del compliment de les condicions del producte O

Bononera sifonica de foneria

Certificat de conformitat a norma UNE d'aplicacié O

Full de submininistrament 'S

() Sin estado (2 Solicitado {11) Recepcionado 2} Aceptado i@ Rechazado
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

| Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA Origen | Altorfzacions
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia|  administratives Conformitat amb requisits tecnics
OBRA: 3 Garantia @
Marcatge CE % conformitata [ o | 2
& Norma producte | S | S 23
o] S18|l,l815
g I “‘ w| s Slel2|5|e
© = 2 O|E Slola|le|x
.| € é i) < é n|Q|IE|> i
gSlg|L & o8 . |2 5|le|8|@
REFERENCIA:Xarxa de clavegueram ZlLe|E = $|E Z|o|e(@®|=]|5
LOTES:[Lote-01] |8 2 3 .%‘ 2 =n: g 2 o g he!
y— = ©
Els|2S|uls <|S1 |glS|g|8|E|ele
A EEE slg| |8]5|5|5|8|%|5
|38 8| = S| = o|<|wu|ld|lo|S|T
Slelgl&] 8 wl|lo|l=lx|lo|s|2=|C[E]|S
A EHEREHEE R EEE
PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS IS A R A A S A A S e Rl =
Tubs de Polipropile, canalitzacions a baixa pressio
Marcatge Norma UNE EN 1852-1:1998, (etiquetat) 'S
Certificat "UNE EN 1852-1:1998" de conformitat. O
Control general - Recepci6
Certificat d'assaig d'estanquitat O
Certificat d'aixafament O
Certificat d'assaig de flexi6 longitudinal (opcional) 'S
METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA el Autoritzacions
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia|  administratives Conformitat amb requisits técnics
OBRA: [8) Garantia &
Marcatge CE & | conformitata | .o =
= Norma producte | 'S |2 2|3
© S |8 8|5
=i - - E(l=s|lnl|E ,8
g £ 8 WS 8lsl52]|%
°lz|E| |5 S| E AR
. S| g|OS © = [ o |9 F (ol ®]| @
REFERENCIA:Instal-laci6 d'aigua Zle|<c o gle Z| 9o |2|=|5
LOTES] c|8 2 3 %‘ 2 o g 2 . g:g
— () © " = ©
s|z|2|8|8 NI
a2 |8 = g |8 Sl|®|s]| o S
o | S8 |RB|2 S|E l<|un|lc|le|8]|3
Sle|g5|[L2|¢8 w|ls|sle|c|s|2<|S|E|S
2181l |E|E|Ll3|2|5|E|S|8(E|8|5|3
PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS ZISI818|18|al2|2|8|3|2|2|2(8|&E|8]|=2
Tubs de polietilé (PE) per al subministrament d'aigua
Documentacié del subministrador del producte O

() Sin estado (2 Solicitado Recepcionado 2} Aceptado i@ Rechazado P4g. 16 de 20



SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

[ Proyecto: |REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Ret: | [Autor: |
METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA Origen | Altorfzacions
; Flr ; Conformitat amb requisits técnics
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia|  administratives ' (SREEISLEEIL
OBRA: O Garantia 3
Marcatge CE & | conformitata | | Z
& Norma producte | S | S 23
© S |3 8|5
=] = = El=lanlc|8
o @ @ @ o lo|ls5|@
= = ks EJ) = (52|52
le| E = = alel2|>38
— ds|lag|o 8 S5 o255 |g|@
REFERENCIA:Calefacci6 ZlLe|E S $|E Zlo|o[@|£]5
LOTES:[] =z|la]8 'S gl 8 SO R B T B <
é I ) 3 © © = o g ac) olo|o
SEINEIE slel |2|2]|E|e|&5|8|e
»l5l8|=|a g | g Slu|w|5|S|als
o lS[c| B | = 5 o|l<|w|o|o|S|C
SIElS|E|elulallzlzlcla|®lo|S|E|8
B EE
PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS Zlo|dlS|S8|alz|2(o|o|2(=|12|8|E|alz
Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de coure, sense
soldadura, per aigua i gas en aplicacions sanitaries i de
calefaccid.
Marca de conformitat a Norma del producte (N AENOR) O
Certificat de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR) 'S
Homologaci6 pel Ministeri d'Industria 'S
Coure i aleacions de coure. Accessoris.
Certificat de conformitat a requisits reglamentaris (CCRR) O
Conductes metal-lics
Documentacié del subministrador del producte O
Conductes de xapa metal-lica
Documentacié del subministrador del producte O

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD

OBRA:
(%)
2
I
21 @

REFERENCIA:Calefaccio c|§

LOTES 2138
s 2
o

VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD REALIZADAS SOBRE LAS UNIDADES DE o E
Equips i aparells
Verificaci6 de les dades de funcionament O
() Sin estado (2 Solicitado {11) Recepcionado 2} Aceptado i@ Rechazado
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

| Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA Origen | Altorfzacions
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia|  administratives Conformitat amb requisits tecnics
OBRA: O Garantia 3
Marcatge CE & | conformitata | | Z
& Norma producte | S | S 23
© S |3 8|5
=] = = El(=|(9]<c]|.8
g g 3 w8 l=1812|=
© = = O|€e ol | T|2|&
s|515| |8 |5 AR
REFERENCIA:Instal laci6 eléctrica sle|E 5 AR zla|3|@|2]5
LOTES] |48 3] g8 cleleln|s|2
El€| o ) o | @ x|lcsles|(oc|o|o
S|l |W|o o | © © (O] o g, S| ol an
o — = =
S|oc|lo|O]| S = T % ZlE|=|]|D
w1l sl G =l e Sl e o g o]l C9]gl8
VIs| 8| S|s o ~ o nloc|lo |3 %
Slelg|=]| 8 n|lslz|lx|e|s|[2(=|C|E|S
o|8|S|E|E|lw|d8|8|g|z|E8|S||E|c|E]|2
Slsl8|sl8|El2|3|2|8|6|e|g|s|8|2|¢
PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS Clolalolo|lal|lZ|Z|alo|lz|s|2|0|T|al=
Caixes generals de proteccio
Documentacié del subministrador del producte O
Cables formats per conductors aillats amb polietilé reticulat
(XLPE), en feix, a espiral visible, per a xarxes aéries.
Documentacié del subministrador del producte O
Caixes de registre
Documentacié del subministrador del producte O

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD
OBRA:
[%2]
2
<
21 @
REFERENCIA:Instal-lacié eléctrica <|5
LOTES] 2138
Q| o
8| g
VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD REALIZADAS SOBRE LAS UNIDADES DE ale
Control general - Obra Acabada
Condicions de seguretat: Continuitat dels conductors de proteccid, resissténcia a terra, i sensibilitat del diferencial O
Condicions de funcionament: Tensi6 en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau d'electrificacio, etc. O
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SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

[ Proyecto: |REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) [Rer.. | [Autor: |
METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA ErrEl Altoritzacions
f Pl h Conformitat amb requisits tecnics
REGISTRO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE garantia administratives q

OBRA: o Garantia @
. Marcatge CE & | conformitata | | Z o
= Norma producte 8|< 215
¥ o .9 8|5
S o - El=s|lalc|8
o © o wl s S|l (9|52
= = o o|=E QIGF|2|B| =
o[ E = IS 21|83 ®
. = = Qo © = (%] ol € =
S| g|O © sl e _ QF|lo|l®| @
REFERENCIA:Enllumenat Zle|< © S|< Zl2|lo|R®[=]|5
LOTES:[] |8 8 'S g8 = g N R = =
cl+v|o g | © o no: = GC) % | T
Sl |w|o © | © S SlolS|lo|a
S|o|lo|O]| 2 = | elfZ2|l&£|c|(g|[| <
) =125 ] SlWw|o|o]| o o
cs|lo|&| = c| € 2| g i n |2
OIS S|= o ~ o nloc|lo| 3|
Slelgl&] 8 wl|lo|l=lx|lo|s|2=|C[E]|S
n|ls|2lE|(lslw|d|2|o|x O| @ | &= |l ==
= s|8|5|5|E|2|3|3|G|5|=5|3|5|2|2|¢
PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS Z|o|al|o|o|a|Z|R|H|0|2|=|2|0|E|E]|Z

Control general - Recepci6

Certificat de poténcia total de I'equip d'enllumenat

&
Lluminaries exteriors
Documentacié del subministrador del producte O
Lluminaries interiors
Documentacié del subministrador del producte O
Portalampades interiors
Documentacié del subministrador del producte O

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA
REGISTRO DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD
OBRA:
0
2
<
21 @
REFERENCIA:Enllumenat a5
LOTES:[] @ g
2l a
o
VERIFICACIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD Y APTITUD REALIZADAS SOBRE LAS UNIDADES DE | & | £
ENLLUMENAT EN ZONES D'EMERGENCIA
Nivells minims d'il-luminacié en zones d'emergéencia O
Grau d'assoliment d'il-luminacié en funcié del temps transcorregut en zones d'emergencia O
Luminancia en equips, quadres, instal-lacions manuals O
() Sin estado (2 Solicitado {11) Recepcionado 2} Aceptado i@ Rechazado P4ag. 19 de 20



SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO UNIDADES DE OBRA

Proyecto: | REPARACIO | REHABILITACIO CASA DE LA VILA (FASE 2) | Ref.: | |Autor: |

METODO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA

REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION

OBRA:

REFERENCIA:Teulades de teules
LOTES:[Lote-01]

PARAMETROS DE CONTROL

Verificacié
Assaigs

Control general - Execucio

Ucl - Condicions prévies

Uc2 - Compatibilitat de materials

Uc3 - Pendents

Uc4 - Estructura de suport

Uc5 - Cobertura, disposici6 i sistema de fixacio

Uc6 - Disposicié d'aillament termic

Uc7 - Carener

Uc8 - Aiguafons

oclolo|lo|lo]Ool Ol O

() Sin estado (2 Solicitado {11) Recepcionado 2} Aceptado i@ Rechazado
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CASA DE LA VILA FASE 2

PRESSUPOST Data: 05/06/19 Pag: 1
Obra 01 Pressupost QUALITAT
Capitol 01 ASSAIGS DE CONTROL
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 JO3DP10M U DETERMINACIO IN SITU DE LA HUMITAT D'UN SOL, SEGONS LA 12,60 5,000 63,00
NORMA NLT 103 (P - 2)
2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel métode del Proctor modificat d'una mostra de 72,53 2,000 145,06
s0l, segons la norma UNE 103501 (P - 1)
3 J060770A u Mostreig, realitzaci de con d'Abrams, elaboracié de les provetes, 111,57 4,000 446,28
cura, recapcament i assaig a compressio d'una série de cinc provetes
cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 3)
4 J0B25101 u Determinacié del limit elastic per a una deformacié romanent del 0,2%, 71,10 1,000 71,10
resisténcia a la traccio, allargament i estriccié d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)
5 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 20,18 1,000 20,18
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)
6 J0B21103 u Determinacié de les caracteristiques geométriques d'una proveta 92,45 1,000 92,45
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P-4)
7 J0B2G103 u Determinacio de I'area de la secci6 recta transversal equivalent d'una 31,80 1,000 31,80
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 7)
8 J441J108 u Jornada per a inspeccid visual d'unions soldades segons UNE 14044, 674,40 1,000 674,40
UNE-EN 13018 i per a assaig mitjangant particules magnétiques i/o
liquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i
la seva acceptacié segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278
(P-8)
9 J84ZE205 u Assaig estatic de traccid de la subestructura del cel ras, segons la 84,30 1,000 84,30
norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o
superior a 8 (P - 10)
10 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lamina 512,18 1,000 512,18
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 9)
11 JAV11151 u Prova d'estanquitat “in situ”" de finestra i porta pel métode de 543,38 1,000 543,38
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P-11)
12 JGV18101 u Jornada per a inspeccié durant I'execucié de la instal-lacio electrica de 600,00 1,000 600,00
baixa tensié, segons exigéncies del Projecte i del REBT (P - 13)
13 JEV59704 u Jornada per a execucio de les proves finals de servei de la instal-lacié 600,00 1,000 600,00
de climatitzacio, segons exigencies del Projecte i del RITE (P - 12)
TOTAL Capitol 01.01 3.884,13

EUR
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Signa l'arquitecte, el present:
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