Estudi d’autoconsum i amortitzacio.
Client/a: Club de Tennis Ribes

1. Autoconsum. Produccio estimada i consums actuals.

Comparativa basada en la nostre proposta.

La instal-lacié que proposem estara ubicada en ambdues cobertes Est i Oest i constara de 44 panells fotovoltaics
repartits en 4 strings independents. Els generadors aniran subjectats a una estructura homologada. La inclinacié sera
la propia de la teulada(uns 20°) garantint un bon angle d’incidéncia del Sol i la integraci6 estética. Les plagues estaran
connectades a dos inversor amb connexio a xarxa que proporcionaran una poténcia combinada de fins a 16,4kW als
consums de |’edifici i connectat a la xarxa eléctrica per a vendre els excedents, que hauran de compensar els consums

en les hores de foscor.
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2. Estimacio de ’amortitzacio.

IL*LUSTRACIO 1 : FONT PVGIS (PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM) DE LA UE

Estalvi en la factura de la llum, periode d’amortitzacio i vida util

dels equips.
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InstalLlor S.L

En el cas del Club Tennis Ribes veiem
una amortitzacio entre els 7 i 8 anys,
sense tenir en compte una reduccié
de poténcia que podria reduir
encara més |’amortitzacio.

El factor més important és ’elevat
consum i despesa que aixo comporta
i que indubtablement redueix molt
el periode d’amortitzacio.

Per lestudi s'ha considerat un
aprofitament del 50% de !'energia
generada i que es destinara al vostre
autoconsum o bé es vendra.

La vida util d’aquestes instal-lacions
esta entre 20 i 25 anys.




Estudi d’autoconsum i amortitzacio.
Client/a: Club de Tennis Ribes

3. Previsualitzacio del muntatge en coberta.

Model en 3D del resultat, ombrejat simulat al mati i tarda del 21
de Desembre.

Simulacid per a la distribucio de panells solars i orientacio de la coberta.

Geolocalitzacio a través de Google Maps

InstaLlor S.L
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4. Distribucio de panells i Strings en cada Inversor (Est-Oest)
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Rendimiento de un sistema F&,@%@qdo ared

European

Commission
T e

PVGIS-5 valores estimados de la produccion eléctrica solar:

Datos proporcionados:

Latitud/Longitud:  41.254, 1.781
Harizonte: Calculado
Base de datos: PVGIS-SARAH
Tecnologia FV: Silicio cristalino
FV instalado: 14.5 kWp
Pérdidas sistema: 14 %

Produccion de energia mensual del sistema FV fijo:
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Resultados de la simulacion
Angulo de inclinacién:

Angulo de azimut:

Produccién anual FV:

Irradiacion anual:

Variacion interanual:

Cambios en la produccién debido a:

Angulo de incidencia:

Efectos espectrales:

Temperatura y baja irradiancia:
Pérdidas totales:

Hav Dic

Energia FV y radiacion solar mensual

Mes

Enero 1207.4 102.2
Febrero 1335.7 114.0
Marzo 1821.4 159.8
Abril 2017.3 181.8
Mayo 2312.9 213.1
Junio 2386.0 225.2
Julio 2419.8 230.9
Agosto 2237.5 21241
Septiembre 1811.9 167.7
Octubre 1509.1 135.0
Noviembre 1134.6 98.1
Diciembre 1079.6 91.3

E_m H(i)_m SD_m
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E_m: Produccién eléctrica media mensual del sistema dado [kWh].

H(i)_m: Suma media mensual de la irradiacion global recibida por metro cuadrado por
los mdédulos del sistema dado [kWh/m?].

SD_m: Desviacién estandar de la produccidn eléctrica mensual debida a la variacién interanual [kWh].

La Comlsién Europea mantiens esta web para laciitar el accese pablice a la informacién sobre sus iniciativas y las politicas da

Europea en general.
Huasiro propdsito @s mantener |2 informacidn precisa y al dia.
Trataramos da comegir los emores que se nos sefalen.
No obstante, la Comisién declina tada faci

estaweb.
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PVGIS ©Unién Europea, 2001-2020.

Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where olherwise stated.

Datos mensuales de irradiacion 2020/08/26




INSTALLOR SL C/ Torrent del Capd 12 - 08811 - Canyelles

Club Tennis Ribes

C/ Arces 5

Los Vifiedos Sant Pere de Ribes
Barcelona 08810

Instal-lacio fotovoltaica per a I'autoconsum
connectada a la xarxa en edifici public.

Descripcio

Hyundai SG 345W PERC Shingled Full
Black

_—_ Sunfer Estructura Coplanar 3 médulo
e KH915VR [1x3]

— Sunfer Estructura Coplanar 4 médulo
KH915VR [1x4]

__—__ Sunfer Estructura Coplanar 5 médulo
= KH915VR [1x5]

_—_ Sunfer Estructura Coplanar 6 médulo
"= KH915VR [1x6]

FRONIUS Symo 8.2-3-M WLAN

Trifasic

FRONIUS Smart Meter 63A-3

Kit material eléctric i proteccions

Cablejat, canalitzacions, toroides per a
mesures indirectes, proteccions i quadres per
la CAiCC.

Ma d'obra
2per, 5 dies.

Pressupost

ANA 1 R

A J

ANY TIME, ANY PLACE, ENERGY

NO de pressupost

Valid

Fins a

Quantitat
44

80

Unitat

unitat

unitat

unitat

unitat

unitat

unitat

unitat

unitat

unitat

Preu

145,00

90,00

100,00

125,00

140,00

1.796,00

213,84

3.000,00

24,00

Desc.

10%

61
20.08.2020

30.09.2020

Import

5.742,00

180,00

100,00

250,00

560,00

3.592,00

213,84

3.000,00

1.920,00

Subtotal EUR (transferit a la pagina segiient) 15.557,84
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Descripcio

Memoria técnica i legalitzacio

Registre instal-lacid. Projecte i taxes
municipals.

Subtotal EUR (transferit de la darrera pagina) 15.557,84

Quantitat  Unitat Preu  Desc. Import

1 unitat 600,00 600,00
Subtotal sense IVA 16.157,84
IVA 21 % de 16.157,84 3.393,15
Total EUR 19.550,929

El pagament del pressupost es realitzara a través de transferéncia bancaria, amb els segiients terminis:
50% per l'acceptacid del pressupost/material i el 50% restant en finalitzar els treballs.

Compte bancari BBVA: ES08 0182 7335 7602 0157 3574
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